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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности водоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения   являются:

· Федеральный     закон     от     07.12.2011     №     416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения;
· Постановление правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013;

· «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

· Водный кодекс Российской Федерации.

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО город Маркс Саратовской области
Границы муниципального образования город Маркс установлены Законом Саратовской области от Закон Саратовской области №78-ЗСО от 23.12.2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Марксовского муниципального района».

Маркс – центр Марксовского муниципального района Саратовской области, входящей в Приволжский федеральный округ, индустриальный центр, в котором сосредоточены различные отрасли народного хозяйства. 

Марксовский район занимает центральное положение в Саратовской области, площадь его территории 2.9 тыс. кв. км. Западная граница района – р. Волга – Волгоградское водохранилище и Энгельсский район, северная – Балаковский район, восточная – Ершовский район, с юга с районом граничат Мокроусовский и Советский районы. 

Административный центр района – муниципальное образование город Маркс. 

Общая численность населения, проживающего в районе, составляет 65.7 тыс. человек. На территории муниципального района расположено 7 муниципальных образований, 57 населённых пункта. 

Транспортная сеть района имеет линейный характер. Основу этой сети составляют автотрасса регионального значения Волгоград-Энгельс-Самара, которая дает выход транспорту в прилегающие районы области и за ее пределы. Немаловажное значение имеет основная водная артерия Европейской части России - Волга в данном случае – Волгоградское водохранилище. 

Таким образом, Марксовский муниципальный район — компактная, относительно плотно населенная территория, с хорошо развитой транспортной инфраструктурой и достаточно высоким трудоресурсным потенциалом. 

Будущее Марксовского района связано с созданием условий для развития агропромышленного производства, использованием выгодного транспортно-географического положения, а также реализацией городом Марксом статусных функций спутника регионального центра Саратовской области. 

Территория муниципального образования город Маркс расположена в западной, прибрежной части района и имеет смежные границы: 

- на западе и северо-западе – с р. Волга – Волгоградским, на севере - с Подлесновским МО, на юге с Приволжским МО. 

Муниципальное образование город Маркс расположен на левом берегу р. Волги в 75 км к северу от Саратова. 

Маркс – город областного подчинения, центр одноименного района.

Площадь муниципального образования составляет 6775.5 га. Население насчитывает 31,2 тыс. человек. 

С областным центром город Маркс связан круглогодичным ежедневным автобусным сообщением. В летний период времени через пристань Маркс осуществляется связь водным транспортом местными линиями с областным центром и городами и поселками области, расположенными на Волге. 

Так как Марксовский район исторически сложился, как сельскохозяйственный, то и город был, в основном, настроен на переработку сельскохозяйственного сырья. В настоящее время Маркс – промышленный город с развитыми агропромышленными функциями. 

На территории муниципального образования функционируют два градообразующих предприятия ОАО «ВДА» и ЗАО «Агат». Перерабатывающая промышленность представлена предприятиями ОАО «Маслодел», ООО «Товарное хозяйство» и Пивзавод «Марксовский».

Климат

Муниципальное образование город Маркс расположено на юго-востоке Русской равнины в южной части Левобережья Саратовской области. Климат на его территории умеренно континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким летом. Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный, сухой, континентальный воздух сибирского антициклона, летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана. В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки. 

С Атлантического океана и Средиземного моря приходят циклоны. Чаще они бывают зимой, поэтому погода в этот сезон более изменчива. Летом часто вторгаются сухие горячие массы воздуха из Казахстана, и тогда устанавливается жаркая, сухая погода. 

В результате континентальности климата наблюдаются резкие суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Средняя годовая амплитуда равна 35,1°C. Наиболее низкие температуры отмечаются в январе — от −12,5°C до −14,9°C, высокие в июле — +22,6°C. Среднегодовая температура воздуха по многолетним данным составляет 5,7-5,9°C. 

Период активной вегетации (период со среднесуточной температурой более 10°C) длиться 155-175 дней. Он начинается в конце апреля и заканчивается в четвертой декаде сентября — первых числах октября. Сумма температур выше 10°С составляет 2700-2900° что соответствует югу Украины. 

Заморозки осенью начинаются в середине октября и заканчиваются в конце апреля — начале мая. Средняя продолжительность безморозного периода 160 дней. 

Территория расположена в зоне слабого увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 350 мм, но годовые суммы осадков подвержены резки колебаниям. На тёплый период приходится 60-65%, остальная часть осадков на холодный. Средняя мощность снежного покрова 20-28 см. Устойчивый снежный покров образуется в III декаде ноября — I декаде декабря. Число дней со снежным покровом составляет 125-130, зимой нередко наблюдаются оттепели и дожди, уничтожающие снежный покров. За время метелей, число которых в году колеблется от 15-27, снег сносится с полей в понижения (балки, овраги).

Устойчивое промерзание верхних слоев почвы наступает в начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы 29-80 см. Наибольшая глубина 150 см. В начале апреля начинается оттаивание почвы. 

Относительная влажность воздуха среднегодовая — 79%, минимальная — 59-65% приходится на летние месяцы, максимальная — 82-87%, наблюдается в зимние месяцы.

В целом климатические условия не имеют ограничений для проживания и любого вида хозяйственной деятельности.

Гидрология и гидрография
Главная гидрографическая единица муниципального образования ― р. Волга, сток которой зарегулирован. Из малых рек наиболее значимой и имеющей постоянный расход воды является р. Малый Караман. 

По гидрологическому режиму все малые реки городского поселения относятся к типу степных и питаются главным образом за счет атмосферных осадков, во время таяния снега и выпадения дождей в весенний и осенний периоды. Протекая по террасам р. Волги, реки имеют спокойное течение, извилистые русла, перекаты, чередующиеся с плёсами. Скорость течения колеблется от 0,1 до 1 м/с и изменяется по сезонам года. Наибольшей она бывает весной, когда реки становятся более полноводными, наименьшей — летом и зимой. 

Режим рек отражает особенности умеренно-континентального, засушливого климата Саратовского Заволжья. Весной в долины рек поступает много талой снеговой воды и начинается половодье, реки широко разливаются и затопляют пойму. В это время через их русла проходит до 80-90% величины годового стока. 

Летом атмосферные осадки испаряются или впитываются в почву, поэтому питание происходит в основном за счет грунтовых вод, небольшие речки мелеют, превращаясь, порой в цепочку озер, или совсем пересыхают. На малых реках летом могут быть небольшие кратковременные паводки от сильных ливней. 

Подъем воды в реках колеблется по годам и зависит от количества выпавшего снега и от характера весны: при малоснежной и затяжной весне половодье не особенно большое, а при дружной весне бывает значительным. Зимой реки замерзают, ледостав обычно наступает в конце ноября — начале декабря, а заканчивается в начале апреля. Продолжительность его 3-4 месяца. 

Зимний режим рек характеризуется устойчивым ледяным покровом. Ледостав обычно устанавливается в конце первой и начале второй декад ноября, средняя его продолжительность составляет 133-135 дней. Толщина льда во время ледостава колеблется от 28 до 54 см.
Имеющиеся на территории муниципального образования овраги, балки, лощины весной пропускают большое количество талых вод, в остальное время года они безводны. 

Реки, пруды и водохранилища в условиях засушливого климата на территории городского поселения широко используются для водопоя скота в хозяйствах и как места отдыха. Сохранение чистоты поверхностных вод представляет важную задачу в сохранении стабильной хозяйственной и экологической ситуации. 

По гидрогеологическому районированию территория муниципального образования город Маркс приурочена к северной границе Прикаспийского артезианского бассейна, где водоносные горизонты четвертичных аллювиальных отложений и апшерона гипсометрически залегают выше уровня Каспийского моря. Нижележащие водоносные горизонты залегают ниже уровня моря и характеризуются, преимущественно, минерализованными водами. 

Водоносный горизонт среднечетвертичных (хазарских) аллювиальных отложений также распространен в долине р. Волга. Водовмещающие породы средние и легкие суглинки, грубые глины с гравием и галькой, глинистые мелкозернистые, иногда среднезернистые пески. Наиболее крупная фракция обычно приурочена к подошве водоносного горизонта, в основном, в долине Волги. 

Залегание водовмещающих пород характеризуется слабым наклоном в сторону речных долин. Глубина залегания кровли водовмещающих пород колеблется от 4,5 до 30 м, подошвы — до 44 м и зависит от рельефа террасы. Мощность водовмещающих пород изменяется от 2,2 до 14 м, увеличиваясь к руслам рек и уменьшаясь в сторону водоразделов. Перекрываются водовмещающие порода одновозрастными глинистыми отложениями, реже — суглинками и глинами верхнечетвертичного возраста. 

Водоупором водоносного горизонта служат обычно глины апшеронского возраста, в единичных случаях — глины акчагыла. 

Питание водоносного горизонта осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков, а на участках с глубоким предхазарским врезом и за счет подпитывания водами подсыртовых песков. Областью питания за счет инфильтрации является площадь распространения хазарских террас. 

По химическому составу и степени минерализации воды среднечетвертичных отложений являются довольно пестрыми. Чаще встречаются воды с минерализацией до 3 г/л, реже — от 3 до 5 г/л. Воды с минерализацией до 1-3 г/л характеризуются гидрокарбонатно-натриевым или гидрокарбонатно-хлоридно-натриевым составом. С увеличением минерализации воды приобретает хлоридно-натриево-магниевый состав. Коэффициент фильтрации водовмещающих пород изменяется от 2,7 до 5 м/сут.

Воды четвертичных отложений обладают хорошими вкусовыми качествами, особенно в приволжской полосе, и сравнительно неглубоко залегают от поверхности земли. С геолого-экономической точки зрения эти воды являются наиболее ценными для эксплуатации, но они, во-первых, не обладают большими запасами, во-вторых, залегая близко от дневной поверхности, они подвержены разного рода колебаниям (значительные колебания уровня вод в зависимости от времени рода, изменение химического состава и их минерализации и пр.).

Демография и трудовые ресурсы

По данным на 1 октября 2023 года численность населения составляла 30 743 человека. 

По численности населения г. Маркс отнесен к категории малых городов, что характерно для районов Поволжья и Саратовской области в этой части. 

Почти для всех населенных пунктов в Марксовском муниципальном районе, характерна отрицательная динамика общей численности населения.
К негативному процессу, оказывающему влияние на общую динамику численности населения, относится и половая диспропорция между женским и мужским населением. 

В неблагоприятном направлении происходят сдвиги в возрастной структуре населения поселения. В первую очередь, это проявляется в резком сокращении удельного веса лиц в детском возрасте при одновременном увеличении доли лиц пожилой категории населения.
1.1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения МО город Маркс и деление территории на эксплуатационные зоны

Схема водоснабжения города определена видом источника водоснабжения, качеством воды в нем, рельефом местности, режимом водопотребления.

Системой водоснабжения города является комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости, подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Важнейшим элементом системы водоснабжения города являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные.

Магистральные сети предназначены, в основном, для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды.

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны. Водопроводные сети проложены в земле, ниже уровня проникновения в грунт отрицательных температур.

В городе Маркс система водоснабжения представлена двумя эксплуатационными зонами:

1. Эксплуатационная зона водоснабжающей организации ООО «Технопром».
Обеспечивает услугами централизованного водоснабжения промышленное предприятие ООО «ВДА» для производственных целей (расположено по адресу ул. 4-линия, д.2), а также многоквартирные дома (расположенные по адресам ул. 3-линия д. 1,1а,3; ул. 4-линия д. 1,3,5; ул. Кирова д.88, 90, 90/1, 92; уд. Коммунистическая д. 101, 59,70а,77,78а,80,95,97,99; ул. Победы д. 11; ул. Фабричный проезд д. 3,7,9; ул. Фабричная д. 1,11,2А,4,6,8,9).

ООО «Волжский дизельный альянс» — промышленное предприятие, расположенное в городе Маркс - один из крупнейших производителей топливной аппаратуры для дизелей магистральных и маневровых тепловозов, эксплуатируемых обществом «Российские железные дороги», для морских и речных судов Российского Флота и для дизелестроительных и судостроительных заводов.

2. Эксплуатационная зона водоснабжающей организации ООО «Водоканал-Плюс».
Обеспечивает услугами централизованного водоснабжения население (жилые дома), промышленных, бюджетных, прочих потребителей города Маркс.

Источником водоснабжения населения
города Маркс являются подземные воды, используемые для хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения, подъем которых осуществляется с помощью 21 артезианской скважины (6 водозаборов), суммарная производительность артезианских скважин – 526 куб.м./час или 12624 куб.м./сутки. Суммарное количество насосных агрегатов – 14 единиц. 

Сооружения очистки и подготовки воды в городе Маркс отсутствуют. 

В инфраструктуре водоснабжения города Маркс также имеются резервуары (баки) запаса чистой воды, в которые поступает поднятая на поверхность вода и далее по магистральным и распределительным сетям водоснабжения транспортируется потребителям.
Суммарная протяженность сетей водоснабжения в МО город Маркс составляет 72,246 км, в том числе:

· сетей водоснабжения, принадлежащих на праве собственности Администрации МО город Маркс - 65,561 км.

· сетей водоснабжения, принадлежащих на праве собственности ООО «Водоканал-Плюс» - 6,185 км.

· сетей водоснабжения, принадлежащих на праве собственности ООО «Технопром» - 0,5 км. 

Диаметр сетей водоснабжения – 50 – 315 мм, материал труб – сталь, чугун, асбест, ПНД. Годы ввода в эксплуатацию сетей водоснабжения – 1963 – 1991 годы. 

1.1.2.  Описание территорий МО город Маркс, не охваченных централизованными системами водоснабжения

100-% жилого фонда города охвачена централизованной системой водоснабжения. 

1.1.3.  Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») было введено понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащая организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из приведенного определения технологической зоны водоснабжения, в централизованной системе водоснабжения города Маркс можно выделить семь технологических зон водоснабжения от семи водозаборов (6 технологических зон водоснабжения в эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» и 1 технологическая зона в эксплуатационной зоне ООО «Технопром»), включающая в себя все сооружения подъема воды, а также все магистральные и распределительные трубопроводы.
Численность населения, обеспечиваемого питьевой водой – 30743 человека, суммарная потребность в питьевой воде – 3514,96 куб.м./сутки.

100-% жилого фонда города представлена централизованной системой водоснабжения. 

1.1.4.  Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Эксплуатационная зона ООО «Водоканал-плюс» представлена шестью водозаборами, подача воды осуществляется от 21 рабочей артезианской скважины. 

Характеристика существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений МО город Маркс в эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» представлена в таблице ниже (Таблица 1). 

Характеристика артезианских скважин в эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» МО город Маркс представлена ниже (Таблица 2).

Эксплуатационная зона ООО «Технопром» представлена одним водозабором (здание (насосная станция 2-го подъёма с резервуарами)), подача воды осуществляется от 3 рабочих артезианских скважин.

На рисунке ниже представлена типовая схема артезианской скважины города Маркс.
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Рисунок 1 - Типовая схема артезианской скважины

Таблица 1 - Характеристика существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений в эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» МО город Маркс
	№
	Номер скважины
	Обслуживаемый район, численность
	Год ввода в эксплуатацию
	Водозабор

	1
	7
	Город Маркс от улицы 10 линии до улицы 5 линии, от объездной дороги до р. Волга
	2000
	Водозабор №2

	2
	9
	
	2020
	

	3
	10
	
	2001
	

	4
	11
	
	2001
	

	5
	12
	
	2000
	

	6
	13
	
	1985
	

	7
	14
	
	1999
	

	8
	15
	
	2001
	

	9
	16
	
	2001
	

	10
	17
	
	2008
	

	11
	18
	
	2008
	

	12
	1
	Водозабор №2
	1992
	Водозабор №3

	13
	2
	Водозабор №2
	2022
	

	14
	3
	Водозабор №2
	1990
	

	15
	1
	МР №7
	1988
	Водозабор №4

	16
	5
	МР №7
	2004
	

	17
	7
	МР №7
	2021
	

	18
	8
	МР №7
	2022
	

	19
	2
	п. Зеленый
	2023
	п. Зеленый

	
	
	
	
	

	20
	1
	ПУ-18
	2023
	ПУ-18

	21
	1
	ЦРБ
	
	ЦРБ

	
	
	
	
	


Таблица 2 - Характеристика артезианских скважин в технологических зонах водоснабжения МО город Маркс
	№
	Номер скважины
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина скважины, м
	Дебет скважины, куб.м/ч
	Тип насоса, мощность двигателя
	Наличие ЧР, марка

	1
	7
	2000
	58
	25
	ЭЦВ8-25-100
	Нет

	2
	9
	2020
	34
	25
	ЭЦВ6-16-110
	Нет

	3
	10
	2001
	100
	25
	ЭЦВ8-25-100
	Нет

	4
	11
	2001
	110
	25
	ЭЦВ8-25-100
	Нет

	5
	12
	2000
	110
	16
	ЭЦВ6-16-110
	Нет

	6
	13
	1985
	34
	25
	ЭЦВ8-25-100
	Нет

	7
	14
	1999
	115
	16
	ЭЦВ6-16-110
	Нет

	8
	15
	2001
	102
	40
	ЭЦВ8-40-90
	Нет

	9
	16
	2001
	107
	25
	ЭЦВ8-25-100
	Нет

	10
	17
	2008
	110
	25
	ЭЦВ8-25-100
	Нет

	11
	18
	2008
	110
	25
	ЭЦВ8-25-100
	Нет

	12
	1
	1992
	42
	40
	ЭЦВ8-40-90
	да

	13
	2
	2022
	34
	40
	ЭЦВ6-16-90
	

	14
	3
	1990
	33
	63
	ЭЦВ8-40-90
	

	15
	1
	1988
	38
	10
	ЭЦВ6-10-110
	нет

	16
	5
	2004
	115
	25
	ЭЦВ8-25-100
	нет

	17
	7
	2021
	115
	10
	ЭЦВ6-10-80
	нет

	18
	8
	2022
	115
	16
	ЭЦВ6-10-80
	нет

	18
	2
	2023
	38
	25
	ЭЦВ6-16-90
	нет

	
	
	
	
	
	
	

	20
	1
	2023
	115
	25
	ЭЦВ6-16-90
	нет

	21
	1
	
	
	
	
	нет

	
	
	
	
	
	
	


В эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» годы ввода в эксплуатацию артезианских скважин – 1985 – 2023 годы, глубина скважин варьируется от 33 метров до 115 метров, суммарная производительность артезианских скважин составляет 526 куб.м./час или 12624 куб.м./сутки.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Качество питьевой воды, подаваемой населению МО город Маркс с водозаборных сооружений, является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов. 

Сооружения очистки и подготовки воды в городе Маркс отсутствуют. 

По микробиологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН.

По показателям радиационной безопасности вода соответствует нормам НРБ-99, СП 2.6.1.758-99, СанПиН 2.6.1.1292-03, СанПиН 2.1.4.1074-01, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 067 от 25.02.97 г.

В таблице ниже представлены показатели качества воды в эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» по состоянию на 2023 год в г. Маркс (Таблица 3).

Таблица 3 - Показатели качества воды в эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» г. Маркс по состоянию на 2023 год
	Показатель
	Концентрация, мг/дм3

	Запах 20 оС /60 оС
	0

	Цветность
	18,5

	Мутность
	1,2

	Водородный показатель
	7,6

	Сухой остаток
	655,4

	Окисляемость перманганатная
	3,2

	Жесткость общая
	6,5

	АПАВ
	0,025

	Железо
	0,3

	Медь
	0,0005

	Марганец
	0,01

	Азот аммонийный
	0,8

	Нитриты
	0,1

	Нитраты
	3,7

	Хлориды
	99,5

	Сульфаты
	178,0

	Фториды
	0,2

	Определение ОКБ, ТКБ
	0,0

	Определение ОМЧ
	3,0


Показатели качества воды в эксплуатационной зоне ООО «Технопром» представлены в Приложении 1. 

В инфраструктуре водоснабжения города Маркс также имеются резервуары (баки) запаса чистой воды. Характеристика резервуаров (баков) запаса чистой воды в эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» представлена в таблице ниже (Таблица 4).

Таблица 4 – Количество и характеристика резервуаров (баков) запаса чистой воды в эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс»
	№
	Номер скважины
	Обслуживаемый район, численность
	Наличие водонапорной башни, бака запаса воды

	1
	7
	Город Маркс от улицы 10 линии до улицы 5 линии, от объездной дороги до р. Волга
	накопительные резервуары 2500 куб.м. и 750 куб.м

	2
	9
	
	

	3
	10
	
	

	4
	11
	
	

	5
	12
	
	

	6
	13
	
	

	7
	14
	
	

	8
	15
	
	

	9
	16
	
	

	10
	17
	
	

	11
	18
	
	

	12
	1
	Водозабор №2
	нет

	13
	2
	Водозабор №2
	

	14
	3
	Водозабор №2
	

	15
	1
	МР №7
	накопительные резервуары 250 куб.м – 2шт.. и 160 куб.м. – 1шт.

	16
	5
	МР №7
	

	17
	7
	МР №7
	

	18
	8
	МР №7
	

	18
	2
	п. Зеленый
	Башня Рожновского

	
	
	
	

	20
	1
	ПУ-18
	нет

	21
	1
	ЦРБ
	Башня Рожновского

	
	
	
	


Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды

Суммарное количество насосных агрегатов в эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» – 14 единиц. 

Характеристика насосных агрегатов в разрезе технологических зон водоснабжения представлена ниже (Таблица 5). 
Таблица 5 - Характеристика насосных агрегатов в разрезе технологических зон водоснабжения в эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс»
	№
	Номер скважины
	Обслуживаемый район, численность
	Тип насоса, мощность двигателя

	1
	7
	Город Маркс от улицы 10 линии до улицы 5 линии, от объездной дороги до р. Волга
	ЭЦВ8-25-100

	2
	9
	
	ЭЦВ6-16-110

	3
	10
	
	ЭЦВ8-25-100

	4
	11
	
	ЭЦВ8-25-100

	5
	12
	
	ЭЦВ6-16-110

	6
	13
	
	ЭЦВ8-25-100

	7
	14
	
	ЭЦВ6-16-110

	8
	15
	
	ЭЦВ8-40-90

	9
	16
	
	ЭЦВ8-25-100

	10
	17
	
	ЭЦВ8-25-100

	11
	18
	
	ЭЦВ8-25-100

	12
	1
	Водозабор №2
	ЭЦВ8-40-90

	13
	2
	Водозабор №2
	ЭЦВ6-16-90

	14
	3
	Водозабор №2
	ЭЦВ8-40-90


Напор, необходимый для работы подземных источников водоснабжения, создаётся погружными насосами. 
Данные по количеству насосных агрегатов в эксплуатационной зоне ООО «Технопром» не представлены. 

Характеристики насосов системы водоснабжения в эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» МО город Маркс приведены ниже.
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На трех скважинах (скважина 1, скважина № 2 и скважина № 3) в эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» установлены частотно-регулируемые приводы (ЧРП). 
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Суммарная протяженность сетей водоснабжения в МО город Маркс составляет 72,246 км, в том числе:

· сетей водоснабжения, принадлежащих на праве собственности Администрации МО город Маркс - 65,561 км.

· сетей водоснабжения, принадлежащих на праве собственности ООО «Водоканал-Плюс» - 6,185 км.

· сетей водоснабжения, принадлежащих на праве собственности ООО «Технопром» - 0,5 км. 

Диаметр сетей водоснабжения – 50 – 315 мм, материал труб – сталь, чугун, асбест, ПНД. Годы ввода в эксплуатацию сетей водоснабжения – 1963 – 1991 годы. 

По предоставленным данным, средний износ водопроводных сетей составляет не менее 70,0%. Часть городских сетей выполнено из чугунных труб, построенных в 60-х годах прошлого века и требующих замены, так как возможны значительные потери воды при ее транспортировке и инфильтрация грунтовых вод через негерметичные раструбные соединения, что приведет к ухудшению качества питьевой воды, подаваемой потребителям. 

Характеристика сетей водоснабжения в разрезе прав собственности представлена ниже (Таблица 6 - Таблица 7).

На протяженности водопроводных сетей установлены водопроводные колодцы, в которых размещена запорно-регулирующая водоразборная арматура.

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения МО город Маркс являются:

· коррозия труб;

· появление трещин в стыках труб;

· механические повреждения

После выполнения ремонтных работ водопроводных сетей дезинфекция и промывка участков водопроводной сети в обязательном порядке не проводится.

Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к загрязнению воды, а также ухудшению органолептических характеристик воды.

Таблица 6 – Перечень магистральных водопроводных сетей, являющихся собственностью Администрации МО город Маркс 

	Наименование улиц
	Участок трассы
	Длина (м)
	диаметр
	материал
	год постройки

	Ул. Рабочая
	от ж/д 263  по ул. Рабочая  до  ул Кирова
	2500
	100
	асб
	

	Ул Свободы
	от пр. Ленина до ул. 10 линия
	405
	400
	пэ
	

	
	
	405
	500
	пэ
	

	
	от ул. 2 линия до ул. 4 линия
	240
	100
	чк
	

	Ул Свободы
	от ул. Мамина до ул. Рабочая  д. 263
	230
	100
	пэ
	1990

	
	от ул. 10 линия до ул.11 линия
	220
	100
	пэ
	1989

	
	от ул. Свободы до больницы
	120
	50
	ст
	1990

	Ул. Кирова
	от ул. 1 линия до ул. 7 линия
	1480
	200
	асб
	

	Ул Кирова
	на ж/ д № 8,12,14,16 по ул. Кирова
	300
	100
	ст
	1989

	
	от ул. Куйбышева  до ул. Кирова 2 А
	160
	200
	чк
	

	
	от пл. Интернац-ная  до  ул. Кирова д. 2
	560
	100
	ст
	1990

	Ул. Коммунистическая
	от ул. 6 линия до ул. 7 линия
	210
	100
	чк
	

	Ул. Коммунистическая
	от пр. Ленина до ул. 6 линия
	150
	100
	ст
	1990

	
	
	150
	150
	чк
	1990

	Ул. Коммунистическая
	от ул. 5 линия до пр. Ленина
	170
	100
	ст
	1963

	Ул. К.Маркса
	от ул. 3 линия до ул.Победы
	103,33
	150
	ст
	

	
	
	103,33
	100
	чк
	

	
	
	103,33
	
	пэ
	

	Ул. К.Маркса
	ул. Победы до ул 6 линия
	580
	150
	чк
	

	Ул. К.Маркса
	от ул.6 линия  до ул.7 линия
	187
	150
	чк
	1990

	
	от ул. 1 линия до спецшколы
	80
	50
	ст
	1990

	Ул. К.Либкнехта
	от пр. Ленина до ул. 7 линия
	380
	150
	чк
	

	Ул. К.Либкнехта
	от ул. 5 линия до администрации
	70
	50
	ст
	1990

	
	от ул. 2 линия до ул.  4 линия
	256
	150
	чк
	1990

	Ул. Энгельса
	от ул. 1 линия до пр. Ленина
	980
	150
	чк
	

	
	от пр. Ленина до швейн. Цеха на ул. Кирова
	1100
	150
	чк
	

	Ул. Бебеля
	от СЭС до ул 2 линия
	390
	150
	асб
	

	
	от ул. Победы до ул. 5 линия
	170
	100
	чк
	

	
	от пр. Ленина до ул. 8 линия
	560
	150
	чк
	

	Ул. Бебеля
	от ул. Победы до ул. Бебеля д. 195
	410
	100
	чк
	1963

	
	от пр. Ленина до ул. 5 линия
	180
	150
	чк
	1963

	
	от ул. 9 линия до ул.12 линия
	560
	150
	чк
	1963

	Ул. Куйбышева
	от ул. 3 линия до ул. Победы
	300
	
	
	

	Ул. Куйбышева
	от ул. 1 линия до ул.2 линия
	165
	150
	чк
	1991

	
	от ул.3 линия до СШ № 5
	55
	
	ст
	1991

	
	от ул. 7 линия до ул. 9 линия
	245
	200
	асб
	1989

	
	от ул. 12 линия до  ул. Куйбышева д. 24
	220
	100
	пэ
	1991

	Ул. Красная
	от ул. 2 линия до ул. 3 линия
	110
	150
	чк
	

	Ул. Красная
	от ул. Мамина до ул. Красная
	342
	100
	пэ
	1991

	
	от ул.3 линия до ул. Победы
	320
	150
	чк
	

	
	от ул.6 линия до ул.7 линия
	135
	150
	чк
	1989

	
	от ул. Интернациональная до ул. 9 линия
	90
	50
	ст
	1991

	
	от. ул. Красная  до ул. 11 линия
	160
	50
	ст
	1990

	
	от ул. 12 линия до  ул. Красная
	240
	100
	пэ
	1991

	Ул. Красноармейская
	от пр. Ленина до ул. 6 линия
	130
	200
	асб
	

	
	от ул. 6 линия до ул. 10 линия
	650
	150
	чк
	

	
	от ул. 10 линия до ул. 12 линия
	780
	100
	чк
	

	
	от ул. 12 линия до  ЦРБ
	680
	150
	чк
	

	Ул. Красноармейская
	от ул. Мамина до ул. 2 линия.
	510
	100
	ст
	1990

	
	
	
	89
	ст
	

	Ул. Колхозная
	от пр. Ленина до ул. 6 линия
	130
	100
	пэ
	1975

	
	от ул. 10 линия до ул. 11 линия
	80
	100
	чк
	1975

	Ул. Колхозная
	от ул. 1 линия до ул. Колхозная д. 191
	260
	100
	
	1991

	
	от ул. Советская до ул. Загородная Роща
	350
	100
	чк
	1963

	Пос.Мелиораторов
	от ул. 1 линия до ул. пос. Мелиораторов
	320
	100
	чк
	1975

	Ул. Советская
	от пр. Ленина до Водозабора № 1
	550
	300
	чк
	1975

	
	от Водозабора № 1 до ул. Комсомольская
	660
	100
	чк
	1975

	Ул. Советская
	от сх/техникума до ул. 6 линия
	350
	100
	
	1990

	Ул.  Советская
	от ул. Советская до котельной
	200
	300
	чк
	1990

	
	от вод-ра № 1 до хлебозавода
	865
	225
	пэ
	1989

	Пер. Строителей
	магистраль
	300
	150
	чк
	1975

	Пос. Зеленый
	ул. Новоселов
	90
	150
	пэ
	1975

	
	от башни до ул. Новоселов
	316
	100
	пэ
	1975

	Ул. Мамина
	магистраль
	120
	100
	чк
	1975

	
	
	120
	150
	чк
	1975

	Ул. Мамина
	от ул. Красноармейская до ул. Свободы
	365
	150
	пэ
	1990

	Ул. 1 линия
	от ул. Рабочая до ул Кирова
	760
	200
	чк
	1975

	Ул. 1 линия
	от ул. Рабочая до ул. Свободы
	135
	200
	чк
	1990

	Ул. 2 линия
	от ул. Рабочая до ул Красная
	260
	100
	чк
	

	
	от ул. Бебеля до ул. Куйбышева д.
	125
	150
	чк
	1990

	Ул. 3 линия
	от ул. Рабочая до ул Кирова
	740
	150
	чк
	1975

	
	от ул. Свободы до ул. Красноармейская
	240
	50
	ст
	1975

	Ул. 4 линия
	от ул. Красная до башни СШ № 5
	280
	160
	ст
	1987

	Ул. 5 линия
	от ул. Коммунистическая до ул. Рабочая
	900
	150
	чк
	1975

	
	от ул. Рабочая  до ул. 5 линия д. 25
	380
	200
	чк
	1975

	
	от ул. 5 линия д.43 до ул. 5 линия д. 51
	240
	150
	чк
	1975

	
	от ул. 5 линия  до  пр. Ленина
	500
	150
	чк
	1975

	Ул. 6 линия
	от ул. Рабочая  до ул. Первомайская
	527
	100
	чк
	1975

	
	
	134
	200
	асб
	

	
	
	249
	150
	чк
	

	Ул. 6 линия
	от ул. Рабочая до ул. Куйбышева
	130
	50
	ст
	

	Ул. 7 линия
	от ул. Коммунистическая до ул. Рабочая
	890
	200
	чк
	1975

	Ул. 7 линия
	от ул. Рабочая до ул. Свободы
	128
	200
	чк
	1963

	
	от ул. Красная до ул. Красноармейская.
	157
	150
	
	1990

	
	от ул. Октябрьская до ул. Первомайская
	200
	100
	пэ
	1963

	
	от ул. Красноармейской до ул. Колхозной
	140
	150 ?
	
	1990

	
	от ул. Первомайская до пр. Строителей 17
	290
	250  ?
	
	1963

	Ул. 8  линия
	от Поликлиники № 1 до ул. 8 линия
	170
	150
	чк
	1975

	
	от Гостиницы до ул. Рабочая
	730
	250
	чк
	1975

	Ул. 8 линия
	от ул. Красноармейской до ул. Колхозной
	135
	
	
	1990

	Ул. 9 линия
	от ул. Красная до ул. Красноармейская.
	125
	100
	ст
	1990

	Ул. 10 линия
	от водозабора № 1 до ул. Энгельса
	945
	150
	чк
	1975

	Ул. 10 линия
	
	600
	150
	чк
	1975

	Ул. 10 линия
	от ул. Энгельса до Поликлиники № 1
	248
	150
	чк
	1963

	Ул.  10  линия
	от ул.9 линия до ул.10 линия
	150
	150
	чк
	1963

	Ул. 11 линия
	от ул. Красноармейская  до ул. Колхозной
	120
	100
	чк
	1975

	Ул.  11 линия
	от ул. Рабочая до ул. Куйбышева
	130
	50
	ст
	1990

	Ул. 11 линия
	от ул.11 линия до  ЗАО "Алтаец"
	515
	100
	пэ
	1991

	
	от ЗАО "Алтаец"  до ООО "Маслодел"
	100
	100
	пэ
	

	Ул. 12 линия
	от ул. Куйбышева до ул. 12 линия  д. 9
	310
	100
	пэ
	

	
	от ул. Красная до ул. Колхозная.
	240
	100
	пэ
	1991

	
	от ул. Колхозная до ул. Советская
	120
	150
	чк
	1991

	Пр. Ленина
	от ул. Коммунистическая до ул. Кирова
	160
	89
	ст
	1975

	Пр. Ленина
	от ул. Советская до пр. Строителей, д 105
	516
	250
	чк
	1975

	Пр. Ленина
	от ул. Советская до пр. Ленина д. 107
	680
	150
	чк
	1975

	Пр. Ленина
	на ж /д
	449
	
	
	1963

	
	от ул. Красноармейская до котельной  СХТ
	365
	100
	ст
	1990

	Ул. Загородная Роща
	
	900
	160
	пэ
	1975

	Р-он "Нефтебазы"
	от бани  до пляжа
	1810
	100
	пэ
	1975

	
	От 5 линии  до пляжа
	
	89
	ст
	

	
	от пляжа до конторы
	
	100
	ст
	

	Ул.  Первомайская
	от СШ № 1 до водозабора № 1
	140
	300
	
	

	Ул. Первомайская
	от пр. Ленина до ул. 7 линия
	420
	250
	чк
	

	
	от ул. 7 линия до ул. Октябрьская д.
	360
	100
	пэ
	1990

	
	от пр. Ленина до ул.  6 линия
	150
	150
	чк
	1963

	Ул. Октябрьская
	от пр. Ленина до ж/д № 91
	98
	150
	чк
	1991

	
	от ул. 7 линия до ул.6 линии
	100
	100
	пэ
	1991

	Пр. Строителей
	на ж/ дома
	1750
	
	
	1990

	Пер.  Мирный
	пер. Мирный - ул. 1 линия
	185
	89
	ст
	1990

	Ул. Победы
	от ул. Коммунистическая до ул. Кирова
	137
	50
	ст
	1990

	
	от ул. К.Либкнехта до ул. Бебеля
	270
	100
	ст
	1963

	
	от ул. Красная до ул. Куйбышева
	384
	50
	ст
	1963

	Ул. Интернациональная
	от ул. Советская до ул Первомайская
	310
	100 ?
	пэ
	

	Пл. Интернациональная
	от ул. Энгельса до ХПП
	170
	150
	чк
	1990

	
	
	170
	100
	ст
	1990

	Ул. Комсомольская
	от ул. Советская до ул Комсомольская д. 36
	450
	225
	пэ
	1990

	
	от колодца на ул. Аэродромной до ул. 12 линия
	455
	150
	чк
	

	
	от пер до ул. Комсомольская  д. 1
	330
	100
	ст
	1991

	Ул. Пригородная
	магистраль
	360
	150
	чк
	1990

	Ул. Аэродромная
	до ж / д № 36
	310
	
	
	

	Ул. Лаврова
	магистраль
	420
	50
	
	1990

	Ул. Ягодная
	магистраль
	500
	
	
	1991

	Ул. Новоселов
	магистраль
	300
	150
	пэ
	1989

	Ул. Садовая
	магистраль
	450
	100
	пэ
	1991

	Ул. Северная
	магистраль
	850
	2д250
	чк
	1990

	Ул. Вокзальная
	магистраль
	225
	
	
	1991

	Ул. Вишневая
	магистраль
	300
	2д250
	чк
	1963

	Ул. Березовая
	магистраль
	300
	100
	ст
	

	Ул. 2 Солнечная
	магистраль
	250
	100
	ст
	1990

	Водовод
	от в/ра № 4 до смотр. кол-ца МР № 7
	500
	300
	
	1990

	Водовод
	от в/ра № 4 до воинской части
	510
	
	
	1990

	Водовод
	от в/ра № 3 на Вод-р № 2
	5100
	250
	
	1963

	Водовод
	вдоль вод-ра № 2 и вод № 1
	350
	300 ?
	
	1990

	Водовод
	от в/ра № 2 на пос. "Алтаец"
	578
	
	
	1990

	Водовод
	от НС В/ра № 2 вдоль пр. Строителей
	570
	300
	чк
	1963

	Водовод
	от пр. Ленина до МР № 7
	730
	150
	
	1991

	Водовод
	от водозабора № 2 на аммиакопровод
	1847
	150
	ст
	1990

	Водовод
	перекачки на водозаборе от насосной
	300
	300 ?
	
	

	Водовод
	водозабор № 2 внутренние трассы
	460
	300
	
	

	Район ПУ - 18
	
	1450
	
	
	1989

	Пос. Волжский
	
	2378
	100
	пэ
	1990

	Итого:
	
	65561
	
	
	


Таблица 7 - Перечень водопроводных сетей, являющихся собственностью ООО «Водоканал-Плюс»

	Наименование улиц
	Участок сетей водоснабжения
	Длина (м)
	диаметр
	материал
	год постройки

	ул.Аэродромная 
	от вобонапорной башни до потребителя
	210
	200
	ст
	1989

	ул.Интернационаяльная
	от места врезки на Колхозной до потребителя
	70
	150
	ст
	1975

	ул. 8 Линия
	от места врезки на ул.Красная до ул.Рабочая
	300
	250
	ст
	1990

	МР №7
	от места врезки в центр.водопровод на ул.5 линия до места врезки в центр.водопровод на ул.Колхозная
	2385
	150
	ст
	1975

	
	от смотрового колодца в районе ветлечебнице до потребителя
	220
	200
	ст
	1984

	ул.Первомайская
	от места врезки в центр.водопровод на ул.7 линия до МОУ СОШ №1
	600
	300
	ст
	1984

	ул. 10 линия
	От 1 до 2-го водозабора
	650
	300
	ст
	1963

	МР №7    от водозабора №4 до водяного колодца на пересечении улиц пр.Строителей и пр. Ленина
	от водозабора №4 до пр.Строителей(школа №3)
	800
	315
	пэ
	1990

	
	от пр.Строителей (школа №3) до ул. 5 Линия
	475
	150
	чк
	1990

	
	от ул.5 Линия до пересечении улиц пр.Строителей и пр. Ленина
	475
	225
	пэ
	1990

	 
	Итого
	6185,00
	 
	 
	 


Описание существующих технических и технологических проблем возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными проблемами водопроводных сетей систем водоснабжения МО город Маркс являются: 

· износ (ветхость) сетей водоснабжения и, как следствие, загрязнение питьевой воды, в том числе вторичное загрязнение в связи с наличием ветхих сетей, выполненных из чугунных труб;
· устаревшее оборудование на насосных станциях;
· отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на отдельных источниках водоснабжения и насосных станциях;
· отсутствие закольцовки водопроводных сетей.
Ветхость сетей, в том числе, ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.

Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.

При этом, водоснабжающая организация в полной мере осуществляет исполнение предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, при необходимости устраняет нарушения, влияющие на качество и безопасность воды.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В настоящее время в МО город Маркс централизованная система горячего водоснабжения отсутствуют.

1.1.5.  Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно СНиП 2.05.07-85*, МО город Маркс находится вне зоны   распространения вечномерзлых грунтов, что проиллюстрировано на рисунке ниже.
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Рисунок 2 - Схематическая карта дорожно-климатического районирования зоны вечной мерзлоты

Обозначения на схеме:

1-1 северный район низкотемпературных вечномерзлотных грунтов (НТВМГ) сплошного распространения; 1-2 – центральный район НТВМГ сплошного распространения; 1-3 – южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения; 4 - южная граница распространения вечномерзлых грунтов.

Так как МО город Маркс территориально расположено на 51,42° сев.  Широты и не относится к районам Крайнего Севера со среднегодовой температурой 5,7°С, а среднемесячная температура января составляет минус 11,3°С, то на территории муниципального образования возможно периодическое перемерзание только открытых надземных водопроводных сетей.

Так как сети водоснабжения выполнены в подземном исполнении, ниже глубины промерзания, перемерзание водопровода не происходит (данные о жалобах потребителей на перемерзание, при сборе данных не выявлены).

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных перемерзанием, на территории МО город Маркс не выявлено.

1.1.6.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов
Собственниками имущества системы водоснабжения МО город Маркс являются:

1. Администрация МО город Маркс, которая владеет на правах собственности отдельными участками сетей водоснабжения (Таблица 6) и отдельными объектами инфраструктуры водоснабжения (9 артезианских скважин).

2. ООО «Водоканал-Плюс», которая владеет на правах собственности отдельными участками сетей водоснабжения (Таблица 7) и отдельными объектами инфраструктуры водоснабжения.

3. ООО «Технопром», которая владеет на правах собственности отдельными участками сетей водоснабжения (сеть водоснабжения диаметром 150 мм протяженностью 500 м) и отдельными объектами инфраструктуры водоснабжения (3 артезианские скважины, насосная станция 2-го подъёма с резервуарами).

Список имущества в сфере водоснабжения, которым владеет на правах собственности Администрация МО город Маркс, и их технико-экономические показатели представлен в Приложении 2. 

Гарантирующий поставщик - водоснабжающая организация ООО «Водоканал-Плюс» осуществляет эксплуатацию муниципальных объектов водоснабжения в МО город Маркс на основании договора долгосрочной аренды недвижимого имущества с Администрацией города Маркс и объектов водоснабжения, находящихся в собственности ООО «Водоканал-Плюс».
1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
1.2.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:

· охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

· повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

· обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение;

· обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами и привлечения инвестиций организаций, осуществляющих холодное водоснабжение;

· приоритетность обеспечения населения питьевой водой;

· создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

· достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их абонентов;

· установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

· обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

· обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

· открытость деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

· обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

· организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

· внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения МО город Маркс являются:

· замена изношенных сетей водоснабжения;

· прокладка кольцевого водопровода диаметром 200-300 мм с подключением к существующим кольцевым водопроводам от водозаборов №2 и №3.

Кроме того, для бесперебойного водоснабжения города Маркс и обеспечения потребителей водой в полном объёме при максимальном водопотреблении в средне- и долгосрочной перспективе необходимо:

1. Вести строительство новых скважин, насосной станции, резервуаров на водозаборах города и проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов

2. На водопроводных насосных станциях постепенно вести замену устаревшего оборудования

3. Вести перекладку изношенных сетей водоснабжения и строительство новых участков с закольцовкой.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4 и частью 2 статьи 39 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации издало Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», который определяет перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения в следующем составе:

1. Показатели качества воды
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели эффективности использования ресурсов, уровень потерь воды.

Показателями качества питьевой воды являются:

· доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Показателями энергетической эффективности являются:

· доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %);

· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3);

· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3).
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности базового года объектов централизованных системы холодного водоснабжения приведены ниже (Таблица 8).
Таблица 8 - Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения МО город Маркс в базовом году (2022 год) (эксплуатационная зона ООО «Водоканал-Плюс»)
	Показатель
	Ед. изм.
	Показатель базового года

	Показатели качества питьевой воды
	 

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	 

	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км.
	0,209

	Показатели энергетической эффективности
 

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема и транспортировки питьевой воды
	кВт*ч/м3
	0,9699

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	19,9997


1.2.2.  Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО город Маркс
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

По состоянию на 01.09.2023 года численность населения МО город Маркс составила 30743 человека. 
Ориентировочный демографический расчет на ближайшие 10-15 лет, выполненный в утвержденном Генеральном Плане, с учетом анализа динамики населения муниципального образования город Маркс за прошедший период, показывает колебания численности населения в пределах 31-32 тыс. человек. Однако, положительные сдвиги в экономике за последние годы позволяют говорить о начале стабилизации во всех отраслях народного хозяйства муниципального образования, с созданием новых рабочих мест, и, как следствие, о стабилизации численности постоянного населения рассматриваемых населенных пунктах муниципального образования город Маркс на уровне 35 тыс. жителей. 

Рост населения будет обеспечен, прежде всего, за счет внешней и внутренней миграции, удовлетворяющей возрастающие потребности городских поселений в трудовых ресурсах. Город Маркс, как «точка» роста на основе производственных и рекреационных функций, перспективный центр МО в центральной части области, также получит абсолютный прирост численности населения.

Прогноз численности населения за рассматриваемый период действия схемы водоснабжения представлен в таблице ниже (Таблица 9).

Таблица 9 - Прогноз численности населения

	Наименование показателя
	2023
	2035

	Численность населения МО город Маркс, чел.
	30743
	35000


В соответствии с Генеральным Планом города Маркс, к 2035 году централизованная система водоснабжения города должна обеспечить полноценное хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях, производственные нужды промышленных предприятий, по роду деятельности которых необходима вода питьевого качества и собственные нужды системы водопровода. Этой же системой обеспечиваются расходы воды на тушение пожаров и полив улиц и зеленых насаждений.
Для обеспечения надёжного водоснабжения новых микрорайонов необходима прокладка кольцевого водопровода диаметром 200-300 мм с подключением к существующим кольцевым водопроводам от водозаборов №2 и №3.

В связи с тем, что существующие водоводы находятся в плохом состоянии (изношены на 70-100%) необходимо выполнять замену трубопроводов разводящих сетей, и проектирование новых водопроводных напорных труб. 
Для бесперебойного водоснабжения города Маркс и обеспечения потребителей водой в полном объёме при максимальном водопотреблении в средне- и долгосрочной перспективе необходимо:

1. Вести строительство новых скважин, насосной станции, резервуаров на водозаборах города и проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов

2. На водопроводных насосных станциях постепенно вести замену устаревшего оборудования

3. Вести перекладку изношенных сетей водоснабжения и строительство новых участков с закольцовкой.

В системе водоснабжения должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрены мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению.

В целом, в перспективе до 2035 г. предполагается:

· развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

· увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

· вынос жилых и общественных зданий из санитарно-защитных зон объектов с негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным требованиям по отношению к застройке этих территорий.

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Данный раздел сформирован по отчетным и техническим данным, предоставленным ООО «Водоканал-Плюс» и ООО «Технопром».

Централизованное водоснабжение технической водой на территории МО город Маркс не осуществляется. Централизованное горячее водоснабжение на территории МО город Маркс не осуществляется.

В водоснабжающей организации ООО «Водоканал-Плюс» учет баланса подачи и реализации питьевой воды осуществляется в целом по городу Маркс, без разбивки по технологическим зонам (микрорайонам и т.п.). 

1.3.1.  Общий баланс подачи и реализации воды по технологическим зонам водоснабжения, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке 

Общий баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения за период 2020 – 2022 годы представлен ниже (Таблица 10). 

Таблица 10 - Общий баланс подачи и реализации питьевой воды в МО город Маркс в 2020-2022 годах

	Год
	Забор воды, тыс. м3
	Собственные нужды, тыс.м3
	Потери при производстве и транспортировке, тыс.м3
	Реализация воды, тыс.м3
	Среднесуточная подача, тыс.м3
	Среднесуточное водопотребление, тыс.м3

	2022
	1730,767
	4,8
	321,051
	1404,917
	4,74
	3,85

	2021
	1553,195
	4,8
	163,657
	1384,738
	4,26
	3,79

	2020
	1494,743
	4,8
	127,943
	1362,000
	4,10
	3,73


В 2022 году увеличение объема забора воды по сравнению с 2021 годом выросло на 177,57 тыс. м3 или на 11,4%, по сравнению с 2020 годом выросло на 236,02 тыс. м3 или на 15,8%
1.3.2.  Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения 

В водоснабжающей организации ООО «Водоканал-Плюс» учет баланса подачи и реализации питьевой воды осуществляется в целом по городу Маркс, без разбивки по технологическим зонам (микрорайонам и т.п.). 

Однако возможно разделение баланса подачи холодной воды по эксплуатационным зонам (зона ООО «Водоканал-плюс» и ООО «Технопром»).

Территориальный баланс питьевой воды за 2020-2022 год приведен ниже (Таблица 11). 
Таблица 11 - Территориальный баланс подачи и реализации питьевой воды в МО город Маркс в 2020-2022 годах

	Год
	Общая подача воды, тыс.м3
	Собственные нужды, тыс.м3
	Потери при производстве и транспортировке, тыс.м3
	Реализация воды, тыс.м3
	Среднесуточная подача, тыс.м3
	Среднесуточное водопотребление, тыс.м3

	Эксплуатационная зона ООО "Водоканал-плюс"

	2022
	1608,812
	4,8
	321,051
	1282,962
	4,41
	3,51

	2021
	1432,334
	4,8
	163,657
	1263,877
	3,92
	3,46

	2020
	1360,433
	4,8
	127,943
	1227,690
	3,73
	3,36

	Эксплуатационная зона ООО "Технопром"

	2022
	121,955
	0
	0,000
	121,955
	0,33
	0,33

	2021
	120,861
	0
	0,000
	120,861
	0,33
	0,33

	2020
	134,310
	0
	0,000
	134,310
	0,37
	0,37


 Согласно приведенным в таблице данным, фактический объем реализации питьевой воды абонентам за 2022 год (фактические значения) составляет 1282,96 тыс.м3 (по эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс») и 121,955 тыс.м3 (по эксплуатационной зоне ООО «Технопром»). Прирост объема реализации воды за 2021-2022 годы составил 19,08 тыс.м3 и 1,09 тыс.м3 соответственно (1,49% и 0,90%).
1.3.3.  Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды
Структурный баланс питьевой воды за 2020-2022 годы по эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» приведен в таблице ниже (Таблица 12).

По данным за 2022 год (фактические значения), доля реализации воды населению (МКД) составляет 82,66% в суммарном объеме реализации воды, доля реализации воды бюджетным организациям - 8,75%, промышленным и прочим потребителям – 8,59%. 
Данные по структурному балансу питьевой воды за 2020-2022 годы по эксплуатационной зоне ООО «Технопром» отсутствуют.

Таблица 12 - Структурный баланс питьевой воды за 2020-2022 год в МО город Маркс (по эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс»)
	Год
	Общая подача воды, тыс.м3
	Собственные нужды, тыс.м3
	Потери при производстве и транспортировке, тыс.м3
	Реализация воды, тыс.м3
	Население, тыс.м3
	Бюджетные организации, тыс.м3
	Промышленные и прочие потребители, тыс.м3

	2022
	1608,812
	4,8
	321,051
	1282,962
	1060,549
	112,269
	110,145

	2021
	1432,334
	4,8
	163,657
	1263,877
	1052,589
	105,292
	105,996

	2020
	1360,433
	4,8
	127,943
	1227,690
	1011,177
	82,956
	133,557


1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды за 2020 – 2022 годы по эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» исходя из статистических данных представлена в таблице ниже (Таблица 13).
Данные по фактическом потреблении населением питьевой воды за 2020 – 2022 годы по эксплуатационной зоне ООО «Технопром» отсутствуют.

Таблица 13 - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды за 2020 – 2022 годы по эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» в МО город Маркс
	Год
	Реализация воды, тыс.м3
	Население, тыс.м3

	2022
	1282,962
	1060,549

	2021
	1263,877
	1052,589

	2020
	1227,690
	1011,177


  Согласно приведенным в таблице данным, фактический объем реализации питьевой воды населению за 2022 год (фактические значения) составляет 1060,55 тыс.м3. Прирост объема реализации воды за 2021-2022 годы составит 7,96 тыс.м3 или 0,75%.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях на территории Саратовской области (в том числе на территории Марксовского муниципального района) утверждены Постановлением Комитета регулирования тарифов Саратовской области № 14/2 от 20.04.2018 года (см. Приложение 3). 

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

На сегодняшний день расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги холодного водоснабжения осуществляется следующим образом:

· юридические лица (в т.ч. бюджетные) оплачивают услуги ХВС по расчетным значениям потребления воды, зафиксированным в договорах;

· часть населения оплачивает услуги по водоснабжению по индивидуальным (квартирным) счетчикам питьевой воды;

· остальная часть населения оплачивает потребленную воду по нормативам.

Перечень потребителей водоснабжения в МО город Маркс в разрезе количества заключенных договоров на услуги водоснабжения представлен в таблице ниже (
Таблица 14
). 

Таблица 14 – Перечень потребителей водоснабжения в МО город Маркс в разрезе количества заключенных договоров на услуги водоснабжения
	Категория потребителей
	Количество договоров, %

	Население
	82,7%

	Бюджетные организации
	8,7%

	Промышленные и прочие предприятия
	8,6%


На 01.09.2023 год охваченность индивидуальными приборами учета холодной воды составляет 83% (у 17% потребителей приборы учета холодной воды отсутствуют). 

Уровень охваченности потребителей услуг по водоснабжению приборами учета в эксплуатационной зоне ООО «Технопром» составляет более 90%. 

1.3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО город Маркс
Ограничение мощности централизованного водоснабжения МО город Маркс определяется пропускной способностью водопроводов, осуществляющих транспорт питьевой воды потребителям. 

Анализ объемов реализации воды потребителям и его соотнесение с пропускной способностью водопроводов указывает на отсутствие дефицита производственных мощностей в целом по системе водоснабжения МО город Маркс (резерв производственных мощностей в целом по городу составляет около 72% (Таблица 15).

Таблица 15 - Анализ резервов и дефицита мощностей (эксплуатационная зона ООО «Водоканал-плюс»)
	Наименование населенного пункта
	Мощность существ. сооружений
	Водопотребление
	(+) Резерв/( -) дефицит

	
	м3/сут
	тыс. м3 год
	Средн.сут м3/сут
	Годов. тыс. м3 год
	Средн. суточ.
	Годовое

	
	
	
	
	
	м3/сут
	%
	тыс. м3 год
	%

	МО город Маркс
	12624
	4607,76
	3514,96
	1282,96
	9109,04
	72,16%
	3324,8
	72,16%


1.3.7.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом сценариев развития города
Прогнозные балансы потребления питьевой воды рассчитаны в соответствии с:

· федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

· действующими   нормативами   потребления   коммунальных   услуг   по горячему и холодному водоснабжению;

· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

· Генеральным Планом муниципального образования город Маркс Саратовской области на период до 2035 года, утвержденного в 2022 году; 

· прогнозными данными численности населения до 2035 года, предоставленными администрацией МО город Маркс и ООО «Водоканал-Плюс».
В схеме водоснабжения принят сценарий, что будут введены перспективные потребители услуг по водоснабжению (численность населения к 2035 году увеличится до 35000 человек), а оценочный прирост суточной нагрузки водоснабжения составит 223,405 м3/сут. 

В таблице ниже приведен перспективный баланс потребления питьевой воды по эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» (Таблица 16).

В эксплуатационной зоне ООО «Технопром» в среднесрочной перспективе предполагается подключение перспективного потребителя к централизованной системе водоснабжения (ООО «Салмон» (форелевая ферма)). Однако, в настоящее время отсутствует понимание относительно объемов водопотребления указанным перспективным потребителем. 

Соответственно, в перспективный баланс потребления питьевой воды указанный потребитель не включен. 

Таблица 16 - Перспективный баланс потребления питьевой воды в 2022-2035 годах

	Год
	2022
	2023
	2024-2025
	2026-2035

	Питьевая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача воды, тыс.м3
	1608,812
	1608,812
	1649,584
	1690,356

	Собственные нужды, тыс.м3
	4,800
	4,800
	4,800
	4,800

	Потери при производстве и транспортировке, тыс.м3
	321,051
	321,051
	321,051
	321,051

	Реализация воды, тыс.м3
	1282,962
	1282,962
	1323,734
	1364,506


1.3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
В настоящее время в МО город Маркс централизованные системы горячего водоснабжения отсутствуют.

1.3.9.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

В таблицах ниже приведены сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды по эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» (Таблица 17). Данный баланс рассчитан с учетом данных, приведенных выше (п. 1.3.7.). 

Таблица 17 - Перспективный баланс потребления питьевой воды по эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» в МО город Маркс в 2023 и 2035 годах

	Год
	2023
	2035

	
	годовое
	Среднесут.
	годовое
	Среднесут.

	
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут

	Питьевая вода
	 
	 
	 
	 

	Общая подача воды
	1608,812
	4,408
	1690,356
	4,631

	Собственные нужды
	4,800
	0,015
	4,800
	 

	Потери при производстве и транспортировке
	321,051
	1,021
	321,051
	 

	Реализация воды
	1282,962
	3,515
	1364,506
	3,738


К 2035 году ожидается увеличение реализации воды до 1364,51 тыс. куб.м.
1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
В водоснабжающей организации ООО «Водоканал-Плюс» учет баланса подачи и реализации питьевой воды осуществляется в целом по городу Маркс, без разбивки по технологическим зонам (микрорайонам и т.п.). 

Однако возможно разделение баланса подачи холодной воды по эксплуатационным зонам (зона ООО «Водоканал-плюс» и ООО «Технопром»).

Территориальный баланс питьевой воды за 2020-2022 год приведен ниже (Таблица 18). 

Таблица 18 - Территориальный баланс подачи и реализации питьевой воды в МО город Маркс в 2020-2022 годах

	Год
	Общая подача воды, тыс.м3
	Собственные нужды, тыс.м3
	Потери при производстве и транспортировке, тыс.м3
	Реализация воды, тыс.м3
	Среднесуточная подача, тыс.м3
	Среднесуточное водопотребление, тыс.м3

	Эксплуатационная зона ООО "Водоканал-плюс"

	2022
	1608,812
	4,8
	321,051
	1282,962
	4,41
	3,51

	2021
	1432,334
	4,8
	163,657
	1263,877
	3,92
	3,46

	2020
	1360,433
	4,8
	127,943
	1227,690
	3,73
	3,36

	Эксплуатационная зона ООО "Технопром"

	2022
	121,955
	0
	0,000
	121,955
	0,33
	0,33

	2021
	120,861
	0
	0,000
	120,861
	0,33
	0,33

	2020
	134,310
	0
	0,000
	134,310
	0,37
	0,37


 Согласно приведенным в таблице данным, фактический объем реализации питьевой воды абонентам за 2022 год (фактические значения) составляет 1282,96 тыс.м3 (по эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс») и 121,955 тыс.м3 (по эксплуатационной зоне ООО «Технопром»). Прирост объема реализации воды за 2021-2022 годы составил 19,08 тыс.м3 и 1,09 тыс.м3 соответственно (1,49% и 0,90%).

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов по эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» выполнен с точки зрения потребления питьевой воды. Результаты расчетов сведены в таблицу ниже (Таблица 19).

Согласно приведенным в таблице данным, фактический объем реализации питьевой воды абонентам за 2022 год (фактические значения) составит 1282,96 тыс.м3, к 2035 году – 1364,51 тыс.м3.

В эксплуатационной зоне ООО «Технопром» в среднесрочной перспективе предполагается подключение перспективного потребителя к централизованной системе водоснабжения (ООО «Салмон» (форелевая ферма)). Однако, в настоящее время отсутствует понимание относительно объемов водопотребления указанным перспективным потребителем. 

Соответственно, в перспективный баланс потребления питьевой воды указанный потребитель не включен. 

Таблица 19 - Прогноз распределения расходов воды на холодное водоснабжение по типам абонентов по эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» в МО город Маркс в 2023 и 2035 годах

	Год
	2023
	2035

	Зона действия
	Реализация воды тыс. м3
	Население, тыс. м3
	Бюджетные организации, тыс. м3
	Прочие, тыс. м3
	Реализация воды, тыс. м3
	Население, тыс. м3
	Бюджетные организации, тыс. м3
	Прочие, тыс. м3

	Питьевая вода
	1282,962
	1060,549
	112,269
	110,145
	1364,506
	1127,956
	119,404
	117,145

	Всего
	1282,962
	1060,549
	112,269
	110,145
	1364,506
	1127,956
	119,404
	117,145


1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды за 2022-2035 годы по эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» приведены в таблице ниже (Таблица 20). Принимается допущение, что потери воды в сетях водоснабжения не увеличиваются вследствие реализации программы перекладок изношенных участков. 
Таблица 20 - Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды в 2022-2035 годах по эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс»
	Год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2025
	2026-2035

	Общая подача воды, м3
	1360,433
	1432,334
	1608,812
	1608,812
	1649,584
	1690,356

	Потери при производстве и транспортировке, м3
	127,943
	163,657
	321,051
	321,051
	321,051
	321,051


Потери воды по эксплуатационной зоне ООО «Технопром» отсутствуют. 

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий, территориальный, структурный)


В схеме водоснабжения принят сценарий, что будут введены перспективные потребители услуг по водоснабжению (численность населения к 2035 году увеличится до 35000 человек), а оценочный прирост суточной нагрузки водоснабжения составит 223,405 м3/сут. 

В таблице ниже приведен перспективный общий и территориальный баланс потребления питьевой воды (Таблица 21), а также структурный прогноз распределения расходов воды на холодное водоснабжение по типам абонентов (Таблица 22) по эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс».
Таблица 21 - Общий и территориальный перспективный баланс потребления питьевой воды в 2022-2035 годах по эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс»
	Год
	2023
	2024-2025
	2026-2035

	Питьевая вода
	 
	 
	 

	Общая подача воды, тыс.м3
	1608,812
	1649,584
	1690,356

	Собственные нужды, тыс.м3
	4,800
	4,800
	4,800

	Потери при производстве и транспортировке, тыс.м3
	321,051
	321,051
	321,051

	Реализация воды, тыс.м3
	1282,962
	1323,734
	1364,506


Таблица 22 – Структурный прогноз распределения расходов воды на холодное водоснабжение по типам абонентов в МО город Маркс в 2023 и 2035 годах по эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс»
	Год
	2023
	2035

	Зона действия
	Реализация воды тыс. м3
	Население, тыс. м3
	Бюджетные организации, тыс. м3
	Прочие, тыс. м3
	Реализация воды, тыс. м3
	Население, тыс. м3
	Бюджетные организации, тыс. м3
	Прочие, тыс. м3

	Питьевая вода
	1282,962
	1060,549
	112,269
	110,145
	1364,506
	1127,956
	119,404
	117,145

	Всего
	1282,962
	1060,549
	112,269
	110,145
	1364,506
	1127,956
	119,404
	117,145


1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам
Анализ объемов реализации воды потребителям и его соотнесение с пропускной способностью водопроводов указывает на отсутствие дефицита производственных водозаборных мощностей в эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс» (Таблица 23). 

Таблица 23 - Анализ резервов и дефицита мощностей (эксплуатационная зона ООО «Водоканал-плюс»)

	Наименование населенного пункта
	Мощность существ. сооружений
	Перспективное водопотребление
	(+) Резерв/( -) дефицит

	
	м3/сут
	тыс. м3 год
	Средн.сут м3/сут
	Годов. тыс. м3 год
	Средн. суточ.
	Годовое

	
	
	
	
	
	м3/сут
	%
	тыс. м3 год
	%

	МО город Маркс
	12624
	4607,76
	3738,38
	1364,51
	8885,62
	70,39%
	3243,25
	70,39%


1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Гарантирующий поставщик - водоснабжающая организация ООО «Водоканал-Плюс» осуществляет эксплуатацию муниципальных объектов водоснабжения в МО город Маркс на основании договора долгосрочной аренды недвижимого имущества с Администрацией города Маркс и объектов водоснабжения, находящихся в собственности ООО «Водоканал-Плюс».

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Все включаемые в схему инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения могут быть разделены на следующие четыре категории:
1. Мероприятия, включенные в действующие или планируемые к утверждению и реализации инвестиционные программы водоснабжающих организаций (ООО «Водоканал-Плюс» и ООО «Технопром»)

2. Мероприятия, которые предполагается включить в проект концессионного соглашения как инвестиционные обязательства организации – Концессионера после передачи муниципального имущества в сфере водоснабжения в концессию в 2023-2024 годах

3. Предложения по инвестиционным мероприятиям, поступившие от водоснабжающих организаций 

4. Дополнительные мероприятия, предлагаемые к реализации разработчиком схемы водоснабжения

Мероприятия, включенные в действующие или планируемые к утверждению и реализации инвестиционные программы ООО «Водоканал-Плюс» и ООО «Технопром»
В настоящее время действующие или планируемые к утверждению и реализации инвестиционные программы ООО «Водоканал-Плюс» и ООО «Технопром» отсутствуют. 

Мероприятия, которые предполагается включить в проект концессионного соглашения

Предусматривается реализация мероприятия по перекладке участка сети водоснабжения в г. Маркс от Водозабора №4 до пр-та Строителей, д. 34А в 2024-2026 годах (протяженность участка – 420 метров, диаметр сети водоснабжения – 315 мм).

Данное мероприятие включено в проект концессионного соглашения и будет реализовано организацией – Концессионером после передаче муниципального имущества в сфере водоснабжения в концессию в 2024 году.

Предложения по инвестиционным мероприятиям, поступившие от ООО «Водоканал-Плюс»

К данным инвестиционным мероприятиям можно отнести следующие:

1. Перекладка сетей водоснабжения от Водозабора №4 до проспекта Строителей, д. 34А, тип прокладки: открытая, Диаметр сети - 315 мм, материал сети - ПЭ, протяженность сети - 420 метров.
2. Перекладка сетей водоснабжения от ул. Вишневая р-н д. 8а до ул. Заречная/ул. 6-я Волжская по ул. Загородная роща. Тип прокладки: открытая, Диаметр сети - 200 мм, материал сети - ПЭ, протяженность сети - 1145 метров. 

3. Прокладка кольцевого водопровода диаметром 200-300 мм с подключением к существующим кольцевым водопроводам от водозаборов №2 и №3.

4. Строительство новых скважин, насосной станции, резервуаров на водозаборах города.

5. Постепенная замена устаревшего оборудования на водопроводных насосных станциях. 

Дополнительные мероприятия, предлагаемые к реализации разработчиком схемы водоснабжения

К дополнительным мероприятиям можно отнести:

· мероприятия по установке узлов учета воды у потребителей; 

· мероприятия по сокращению давления в водопроводных сетях за счет установки частотных преобразователей для управления насосами скважин. 

1.4.2.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Мероприятия, которые предполагается включить в проект концессионного соглашения

Предусматривается реализация мероприятия по перекладке участка сети водоснабжения в г. Маркс от Водозабора №4 до пр-та Строителей, д. 34А в 2024-2026 годах (протяженность участка – 420 метров, диаметр сети водоснабжения – 315 мм).

Финансирование предполагается осуществить за счет средств организации – Концессионера. 
Предложения по инвестиционным мероприятиям, поступившие от ООО «Водоканал-Плюс»

Технические обоснования инвестиционных мероприятий, поступившие от ООО «Водоканал-Плюс», представлены в таблице ниже (Таблица 24).
Таблица 24 – Обоснование мероприятий от ООО «Водоканал-Плюс»
	№ п/п
	Наименование инвестиционного мероприятия
	Адрес (местоположение) проведения мероприятия
	Техническое обоснование необходимости проведения мероприятия
	Результат реализации инвестиционного мероприятия

	1
	Перекладка сетей водоснабжения от Водозабора №4 до проспекта Строителей, д. 34А, тип прокладки: открытая, Диаметр сети - 315 мм, материал сети - ПЭ, протяженность сети - 420 метров.
	от Водозабора №4 до пр-та Строителей, д. 34А
	Необходимо снизить текущий уровень потерь воды в сетях водоснабжения, повысить качество услуг по водоснабжению для потребителей.
	Повышение надежности и бесперебойности услуг по водоснабжению

	2
	Перекладка сетей водоснабжения от ул. Вишневая р-н д. 8а до ул. Заречная/ул. 6-я Волжская по ул. Загородная роща. Тип прокладки: открытая, Диаметр сети - 200 мм, материал сети - ПЭ, протяженность сети - 1145 метров. 


	От ул. Вишневая р-н д. 8а до ул. Заречная/ул. 6-я Волжская по ул. Загородная роща
	Необходимо снизить текущий уровень потерь воды в сетях водоснабжения, повысить качество услуг по водоснабжению для потребителей.
	Повышение надежности и бесперебойности услуг по водоснабжению

	3
	Прокладка кольцевого водопровода диаметром 200-300 мм с подключением к существующим кольцевым водопроводам от водозаборов №2 и №3
	Город Маркс
	Для обеспечения надёжного водоснабжения перспективных микрорайонов
	Повышение надежности и бесперебойности услуг по водоснабжению в перспективных микрорайонах

	4
	Строительство новых скважин, насосной станции, резервуаров на водозаборах города 
	МО город Маркс
	Повышение качества услуг по водоснабжению для потребителей
	Снижение аварийности, повышение надежности и бесперебойности услуг по водоснабжению, повышение качества воды

	5
	Постепенная замена устаревшего оборудования на водопроводных насосных станциях 


	Город Маркс
	Высокий износ оборудования на водопроводных насосных станциях 


	Снижение аварийности, повышение надежности и бесперебойности услуг по водоснабжению, повышение качества воды


Дополнительные мероприятия, предлагаемые к реализации разработчиком схемы водоснабжения

· Установка узлов учета воды 

Основанием для реализации данного мероприятия является Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ).

Отсутствие учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.

Предлагается установить (заменить уже установленные) следующие приборы учёта воды:

· водозаборы, расходомер US800;
· вводы зданий и сооружений бюджетных организаций, жилых зданий, ВСКМ 90-50, ВСКМ 90-25.

Данное мероприятие позволит более точно и качественно контролировать потребление услуг ХВС, а также локализировать скрытые неисправности системы.

· Сокращение давления в водопроводных сетях за счет применения частотных преобразователей для управления насосом скважин
Внедрение устройства ЧРП позволит сократить давление в распределительной сети. Применение частотного преобразователя для управления насосом скважин снижает расходы на электроэнергию в размере 15% - 50%.

Экономия воды и электроэнергии в системах водоснабжения связана с оптимизацией режима давления по времени и значениям, устранением ненужных избытков давления и как следствие снижением общих потерь, отсутствием потерь при переливах, значительным снижением пусковых токов. 

1.4.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения включают в себя реализацию мероприятия по
· перекладке участка сети водоснабжения в г. Маркс от Водозабора №4 до пр-та Строителей, д. 34А в 2024-2026 годах (протяженность участка – 420 метров, диаметр сети водоснабжения – 315 мм).

· перекладке участка сети водоснабжения от ул. Вишневая р-н д. 8а до ул. Заречная/ул. 6-я Волжская по ул. Загородная роща Тип прокладки: открытая, Диаметр 200 мм, ПЭ, Протяженность 1145 метров.

Сведения о выводе объектов системы водоснабжения города Маркс из эксплуатации отсутствуют.

1.4.4.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время в ООО «Водоканал-плюс» имеется система диспетчеризации, а система телемеханизации и автоматизированной системы управления режимами водоснабжения отсутствует. 

Анализ ситуации по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения в городе Маркс показал целесообразность внедрения новых высокоэффективных энергосберегающих технологий, таких как создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением поселения.

В рамках реализации данной схемы необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на насосных станциях.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары. Также, посредством преобразователей достигается эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.

Основными задачами внедрения автоматизированной системы является:

· поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

· контроль состава поступающих вод согласно плану-графику;

· сигнализация возникновения отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

· сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

· возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Создание АСКУ преследует следующие цели:

1. Обеспечение     необходимых     показателей     технологических     процессов предприятия;

2. Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий, обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса;

3. Сокращение времени:

· принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

· выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

· простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

4. Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе АСКУ, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления;

5. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

1.4.5.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На сегодняшний день, расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги водоснабжения осуществляется следующим образом:

· юридические лица (в т.ч. бюджетные) оплачивают услуги водоснабжения по расчетным значениям, зафиксированным в договорах;

· население оплачивает услуги водоснабжения частично по договорам и частично по нормативам.

Информация по доле потребителей услуг водоснабжения в МО город Маркс в эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс»в разрезе категорий представлена в таблице ниже (Таблица 25). 

Таблица 25 – Доля потребителей услуг водоснабжения в МО город Маркс в разрезе категорий (в эксплуатационной зоне ООО «Водоканал-плюс»)
	Категория потребителей
	Количество договоров

	Население
	82,7%

	Бюджетные организации
	8,7%

	Промышленные и прочие предприятия
	8,6%


В части охваченности потребителей приборами учета услуг по водоснабжению, 83% потребителей имеют приборы учета, 17% - не имеют.

Уровень охваченности потребителей услуг по водоснабжению приборами учета в эксплуатационной зоне ООО «Технопром» составляет более 90%. 

При определении стоимости услуг по нормативам, используются нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению в жилых помещениях на территории Саратовской области (в том числе на территории Марксовского муниципального района), которые утверждены Постановлением Комитета регулирования тарифов Саратовской области № 14/2 от 20.04.2018 года (см. Приложение 3). 

1.4.6.  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование
Количество линий водоводов необходимо принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.

При прокладке водоводов в две или более линии, необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30% расчетного расхода, на производственные нужды — по аварийному графику.

При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды на время ликвидации аварии на водоводе. Аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварии на водоводе (расчетное время) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному графику.

Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

· для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

· для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;

· для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

 Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.

На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:

· Поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;

· Клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов; 

· Клапанов для впуска и защемления воздуха; 

· Вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;

· Выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов; 

· Компенсаторов; 

· Монтажных вставок;

· Регуляторов давления; 

· Аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.

На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство разгрузочных камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого для принятого типа труб.

Водоводы и водопроводные сети надлежит прокладывать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

1.4.7.  Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Данным проектом схемы водоснабжения строительства насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусмотрено. Текущее местоположение насосных станций, резервуаров, водонапорных башен обосновано.

Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется.

1.4.8.  Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы водоснабжения подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования с учетом существующих проектов санитарно-защитных зон.

Все строящиеся объекты будут размещены в границах МО город Маркс.

1.4.9.  Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Укрупненная схема сетей водоснабжения города Маркс представлена в Приложении 4. Более детальные графические схемы водоснабжения в форматах pdf и word могут быть сформированы после разработки электронной модели на базе программного обеспечения Zulu.

Разработка электронных моделей для муниципальных образований численностью населения до 150,0 тыс. человек не является обязательной в соответствии с п. 11 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановление Правительства № 782 от 05.09.2013 года ("О схемах водоснабжения и водоотведения" (с изменениями и дополнениями)).
1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Для соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды.

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрогеологических условий.

В имеющихся системах водоснабжения химические реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды не используются.

1.5.2.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В настоящее время сооружения подготовки и очистки воды отсутствуют.  

Однако, согласно СП 31.13330.2012 на подземных водозаборах производительностью более 50 м3/сут, следует предусматривать системы (мероприятия) обеззараживания воды вне зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам.

Ниже представлены характеристики основных дезинфектантов воды (Таблица 26.

Таблица 26 - Основные характеристики дезинфектантов воды

	Наименование и характеристика дезинфектанта
	Достоинства
	Недостатки

	Хлор Применяется в газообразном виде, требует соблюдения строжайших мер без опасности
	1) Эффективный окислитель и дезинфектант

2) эффективен для удаления неприятного вкуса и запахов

3) обладает дезинфицирующим последействием

4) предотвращает ростводорослей и биообрастаний

5) разрушает органические соединения(фенолы)

6) окисляет железо и магний

7) разрушает сульфид водорода, цианиды, аммиак и другие соединения азота
	1) повышенные требования к перевозке и хранению

2) потенциальный риск здоровью в случае утечки

3) образование побочных продуктов дезинфекции – тригалометанов(ТГМ)

4) образует броматы и броморганические побочные продукты дезинфекции в присутствии бромидов

	Озон Используется на протяжение не- скольких десятков лет в некоторых европейских странах для дезинфекции воды, удаления цвета, улучшения вкуса и устранения за- паха
	1) сильный дезинфектант и окислитель

2) очень эффективен против вирусов

3) наиболее эффективен против Giardia, Cryptosporidium, а также любой другой патогенной микрофлоры

4) способствует удалению мутности из воды

5) удаляет посторонние привкусы и запахи

не образует хлорсодержащих тригалометанов
	1) образует побочные продукты, включающие: альдегиды, кетоны, органические кислоты, бромсодержащиетригалометаны (включая бромоформ), броматы (в присутствии бромидов), пероксиды, бромуксуснуюкислоту

2) необходимость использования дополнительных фильтров для удаления образующихся побочныхпродуктов

3) не обеспечивает дезинфицирующего последействия

4) требует высоких начальных затрат наоборудование

5) значительные затраты на обучение операторов и обслуживаниеустановок

5) озон, реагируя со сложными органическими соединениями, расщепляет их на фрагменты, являющиеся питательной средой для микроорганизмов в системах распределения воды

	УФ-облучение Процесс заключается в облучении воды ультрафиолетом,

способным убивать различные типы микроорганизмов
	1) не требует хранения и транспортировкихимикатов

2) необразуетпобочныхпродуктов

3) эффективенпротивцист(Giardia, Cryptosporidium)
	1) не обеспечивает дезинфиирующего последействия

2) требует больших затрат на оборудование и техническое облуживание

3) требуетвысокихоперационных (энергетических) затрат

4) дезинфицирующая активность зависит от мутности воды, ее жесткости (образования отложений на поверхности лампы), осаждения органических загрязнений на поверхности лампы, а также колебаний в электрической сети, влияющих на изменение длины волны

5) отсутствует возможность оперативного контроля эффективностиобеззараживания воды

	Гипохлориднатрия
	1) эффективный окислитель и дезинфектант

2) эффективен для удаления неприятного вкуса и запахов

3) обладает дезинфицирующим последействием

4) предотвращает ростводорослей и биообрастаний

5) разрушает органические соединения(фенолы)

6) окисляетжелезо имагний

7) разрушает сульфид водорода, цианиды, аммиак
	1) на порядок ниже требования к перевозке и хранению относительно жидкогохлора

2) потенциальный риск здоровью в случае утечки

3) образование побочных продуктов дезинфекции – тригалометанов(ТГМ)

4) образует броматы и броморганические побочные продукты дезинфекции в присутствии бромидов


Из данной таблицы видно неоспоримое достоинство хлора – эффект последействия. 

Альтернативой жидкому хлору является технический раствор гипохлорит натрия (ГХН) с концентрацией по активному хлору 190 г/дм3, который является наиболее предпочтительным реагентом на стадии предварительного окисления и последующего обеззараживания питьевой воды перед подачей её в распределительную сеть. У гипохлорита натрия есть ряд технологических преимуществ по сравнению с традиционной обработкой воды жидким хлором:

· реагент ГХН применяется в виде водного раствора и безопасен в обращении;

· при хранении и использовании гипохлорита натрия практически отсутствует выделение газообразного хлора;

· производительность системы дозирования гипохлорита натрия может регулироваться в автоматическом режиме как по сигналу расходомера (пропорциональное дозирование без обратной связи), так и по сигналу прибора, контролирующего остаточное содержание реагента после его введения (дозирование с обратной связью);

· для внедрения технологии хлорирования питьевой воды ГХН используются существующие помещения, что значительно упрощает переход сооружений на новую технологию;

· товарный гипохлорит натрия содержит относительно невысокие концентрации активного хлора (не более 15% по массе), поэтому оборудование для его нейтрализации значительно сокращается как по размеру, так и по сложности;

· товарный раствор гипохлорита натрия содержит в своём составе свободную щелочь (от 40 до 60 г/дм3), что значительно улучшает условия обработки воды при использовании коагулянтов, содержащих свободную кислоту, и сокращает затраты на подщелачивание обрабатываемой воды;

· раствор гипохлорита натрия менее опасен, к нему предъявляются более мягкие требования при транспортировке;

· товарный раствор гипохлорита натрия может перевозиться всеми видами транспорта.

· гипохлорит натрия обеспечивает эффективную дезинфекцию против всех известных патогенных (болезнетворных) бактерий, вирусов, грибковых инфекций и простейших. Гипохлорит натрия не горюч и не взрывоопасен.

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.6.1.  Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Все включаемые в схему инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения могут быть разделены на следующие четыре категории:

1. Мероприятия, включенные в действующие или планируемые к утверждению и реализации инвестиционные программы водоснабжающих организаций (ООО «Водоканал-Плюс» и ООО «Технопром»)

2. Мероприятия, которые предполагается включить в проект концессионного соглашения как инвестиционные обязательства организации – Концессионера после передачи муниципального имущества в сфере водоснабжения в концессию в 2023-2024 годах

3. Предложения по инвестиционным мероприятиям, поступившие от водоснабжающих организаций 

4. Дополнительные мероприятия, предлагаемые к реализации разработчиком схемы водоснабжения

Мероприятия, которые предполагается включить в проект концессионного соглашения

Предусматривается реализация мероприятия по перекладке участка сети водоснабжения в г. Маркс от Водозабора №4 до пр-та Строителей, д. 34А в 2024-2026 годах (протяженность участка – 420 метров, диаметр сети водоснабжения – 315 мм).

Данное мероприятие включено в проект концессионного соглашения и будет реализовано организацией – Концессионером после передаче муниципального имущества в сфере водоснабжения в концессию в 2024 году.

Стоимость перекладки сети водоснабжения МО город Маркс в ценах 2023 года и в прогнозных ценах представлена ниже (Таблица 27).

Таблица 27 – Расчет стоимости перекладки сети водоснабжения 
	№ п/п
	Наименование перекладываемого участка
	Диаметр, мм
	Протяженность, м (2-х труб.

исчисление)
	Год перекладки сетей водоснабжения
	Стоимость реконструкции (перекладки) в текущих ценах, тыс. руб. с НДС
	Стоимость реконструкции (перекладки) в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС
	Итого стоимость реконструкции (перекладки) в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС

	
	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2038
	

	1
	Участок сети водоснабжения в г. Маркс от Водозабора №4 до пр-та Строителей, д. 34А
	315
	420
	2024-2026
	4265,32
	1478,64
	1537,79
	1599,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4615,73

	 
	ИТОГО
	 
	420,00
	 
	4265,32
	1478,64
	1537,79
	1599,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4615,73


Источники финансирования – собственные или заемные средства Концессионера. 

Предложения по инвестиционным мероприятиям, поступившие от ООО «Водоканал-Плюс»

К данным инвестиционным мероприятиям можно отнести следующие:

1. Перекладка сетей водоснабжения от Водозабора №4 до проспекта Строителей, д. 34А, тип прокладки: открытая, Диаметр сети - 315 мм, материал сети - ПЭ, протяженность сети - 420 метров.

2. Перекладка сетей водоснабжения от ул. Вишневая р-н д. 8а до ул. Заречная/ул. 6-я Волжская по ул. Загородная роща. Тип прокладки: открытая, Диаметр сети - 200 мм, материал сети - ПЭ, протяженность сети - 1145 метров. 

3. Прокладка кольцевого водопровода диаметром 200-300 мм с подключением к существующим кольцевым водопроводам от водозаборов №2 и №3.

4. Строительство новых скважин, насосной станции, резервуаров на водозаборах города.

5. Постепенная замена устаревшего оборудования на водопроводных насосных станциях. 

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных мероприятий, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а в случае, если такие нормативы не установлены, на основании объектов - аналогов.

На предпроектной стадии обоснования инвестиций в капитальное строительство определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Далее, при разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо проводить уточнение стоимости посредством формирования проектно-сметной документации.

Стоимость работ устанавливается на каждой стадии проектирования, чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.

Расчет стоимости перекладки аварийных участков сетей водоснабжения системы водоснабжения города Маркс осуществляется через укрепленные сметные нормативы (НЦС-81-02-14-2023 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденные приказом Минстроя № 159/пр от 06.03.2023 года) (Таблица 28). 

Таблица 28 - Расчет стоимости строительства участков сетей водоснабжения системы водоснабжения города Маркс через укрепленные сметные нормативы (НЦС)

	№ п/п
	Наименование перекладываемого участка
	Диаметр, мм
	Протяженность, м (2-х трубное

исчисление)
	Удельная стоимость реконструкции наружних сетей водоснабжения из ППУ труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3), глубина 2 метра, тыс. руб./м*
	Региональный коэффициент*
	Стоимость реконструкции (перекладки) в текущих ценах, тыс. руб. с НДС

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Участок сети водоснабжения в г. Маркс от Водозабора №4 до пр-та Строителей, д. 34А
	315
	420
	9,6170
	0,88
	4265,32

	 
	ИТОГО
	 
	420,00
	 
	 
	4265,32


Источники финансирования – тарифные источники ресурсоснабжающей организации (нормативная прибыль, амортизационные отчисления). 

1.6.2.  Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Суммарные подтвержденные укрупненными сметными расчетами затраты на реализацию мероприятий в сфере водоснабжения по МО город Маркс составляют 4265,32 тыс. руб. с учетом НДС в ценах 2023 года, в т.ч.:

· по мероприятиям по перекладке участка сетей водоснабжения – 4265,32 тыс. рублей; 

Стоимость инвестиционных мероприятий, по которым на настоящее время невозможно определить стоимость через федеральные нормативы, будет определена по каждому проекту на этапе осуществления проектно-изыскательских работ. 

1.7. Целевые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

· «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – целевые показатели деятельности)» -   показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;

· «фактические показатели деятельности» -  значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;

· «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Централизованное горячее водоснабжение в городе Маркс отсутствует. 

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения относятся:

1.  Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3.  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

1.7.1.  Показатели качества питьевой воды

Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным  требованиям,  в  общем  объеме  проб,  отобранных  по  результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):
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б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):
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Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и приведены в таблице ниже.

Таблица 29 - Нормативные значения ПДК
	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более
	Показатель вредности <1>
	Класс опасности

	Обобщенные показатели

	Водородный показатель
	единицы pH
	в пределах 6 - 9
	
	

	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/л
	1000 (1500) <2>
	
	

	Жесткость общая
	мг-экв./л
	7,0 (10) <2>
	
	

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	5
	
	

	Нефтепродукты, суммарно
	мг/л
	0,1
	
	

	Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	мг/л
	0,5
	
	

	Фенольный индекс
	мг/л
	0,25
	
	

	Неорганические вещества

	Алюминий (AL3+)
	мг/л
	0,5
	с.-т.
	2

	Барий (Ba2+)
	- " -
	0,1
	- " -
	2

	Бериллий (Be2+)
	- " -
	0,0002
	- " -
	1

	Бор (B, суммарно)
	- " -
	0,5
	- " -
	2

	Железо (Fe, суммарно)
	- " -
	0,3 (1,0) <2> орг.
	3
	

	Кадмий (Cd, суммарно)
	- " -
	0,001
	с.-т.
	2

	Марганец (Mn, суммарно)
	- " -
	0,1 (0,5) <2>
	орг.
	3

	Медь (Cu, суммарно)
	- " -
	1
	- " -
	3

	Молибден (Mo, суммарно)
	- " -
	0,25
	с.-т.
	2

	Мышьяк (As, суммарно)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	2

	Никель (Ni, суммарно)
	мг/л
	0,1
	с.-т.
	3

	Нитраты (по NO3-)
	- " -
	45
	с.-т.
	3

	Ртуть (Hg, суммарно)
	- " -
	0,0005
	с.-т.
	1

	Свинец (Pb, суммарно)
	- " -
	0,03
	- " -
	2

	Селен (Se, суммарно)
	- " -
	0,01
	- " -
	2

	Стронций (Sr2+)
	- " -
	7
	- " -
	2

	Сульфаты
	- " -
	500
	орг.
	4

	Фториды (F-)
	
	
	
	

	для климатических районов

	- I и II
	- " -
	1,5
	с.-т.
	2

	- III
	- " -
	1,2
	
	2

	Хлориды (Cl-)
	- " -
	350
	орг.
	4

	Хром (Сr6+)
	- " -
	0,05
	с.-т.
	3

	Цианиды (CN")
	- " -
	0,035
	- " -
	2

	Цинк (Zn2+)
	- " -
	5
	орг.
	3

	Органические вещества

	гамма-ГХЦГ (линдан)
	- " -
	0,002 <3>
	с.-т.
	1

	ДДТ (сумма изомеров)
	- " -
	0,002 <3>
	- " -
	2

	2,4-Д
	- " -
	0,03 <3>
	- " -
	2


Примечания:

<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно -

токсикологический, "орг." - органолептический.

<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании

оценки  санитарно  -  эпидемиологической  обстановки  в  населенном  пункте  и  применяемой  технологии водоподготовки.

<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Благоприятные
органолептические
свойства
воды
определяются
ее соответствием нормативам, указанным ниже (Таблица 30).

Таблица 30 - Нормативы благоприятных органолептических свойств воды

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы, не более

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	-"-
	2

	Цветность
	градусы
	20 (35)

	Мутность
	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину)
	2,6 (3,5)

	
	
	1,5 (2)


Примечание

Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Целевые показатели качества питьевой воды представлены в таблице ниже. 

Допустимый уровень качества питьевой воды на период реализации плана мероприятий (2023-2035 годы) представлен ниже (Таблица 31). 
Таблица 31 - Целевые показатели качества питьевой воды на период 2023-2035 годов (зона эксплуатационной ответственности ООО «Водоканал-Плюс»)
	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (ожидаемое)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032-2035 (план)

	1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%


1.7.2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:

· аварийности централизованных систем водоснабжения;

· продолжительности перерывов водоснабжения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.

Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.

МО город Маркс относится ко второй категории централизованных систем водоснабжения.

Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2022 года, согласно данным ООО «Водоканал-Плюс» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийной бригадой ООО «Водоканал-Плюс» оперативно.

Таблица 32 - Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения на период 2023-2035 годов (зона эксплуатационной ответственности ООО «Водоканал-Плюс»)

	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (ожидаемое)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 (план)
	2033 (план)
	2034 (план)
	2035 (план)

	1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед/км
	0,20907
	0,2086
	0,2082
	0,2078
	0,2078
	0,2078
	0,2078
	0,2078
	0,2078
	0,2078
	0,2078
	0,2078
	0,2078


1.7.3.  Показатели качества обслуживания абонентов

Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:

· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»;

· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.

По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при  обращении абонента (потребителя) по  вопросам водоснабжения по  телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

1.7.4.  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке устанавливается в отношении:

1.  Уровня потерь холодной воды при транспортировке

2.  Доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета

Целевой показатель потерь холодной воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды подтвержденных данными приборов учета.

Расчетные значения целевых показателей приведены ниже (Таблица 33).

Таблица 33 - Целевые показатели эффективности использования энергоресурсов в сфере водоснабжения на период 2023-2035 годов по МО город Маркс (зона эксплуатационной ответственности ООО «Водоканал-Плюс»)

	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм
	2023 (ожидаемое)
	2024 (план)
	2025 (план)
	2026 (план)
	2027 (план)
	2028 (план)
	2029 (план)
	2030 (план)
	2031 (план)
	2032 (план)
	2033 (план)
	2034 (план)
	2035 (план)

	1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	20,00000
	19,9997
	19,9995
	19,9992
	19,9992
	19,9992
	19,9992
	19,9992
	19,9992
	19,9992
	19,9992
	19,9992
	19,9992

	1.1.
	общий объем воды, поданной в водопроводную сеть
	Тыс. куб м
	1513,250
	1513,244
	1513,240
	1513,235
	1513,235
	1513,235
	1513,235
	1513,235
	1513,235
	1513,235
	1513,235
	1513,235
	1513,235

	1.2.
	объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке
	Тыс. куб м
	302,650
	302,644
	302,640
	302,635
	302,635
	302,635
	302,635
	302,635
	302,635
	302,635
	302,635
	302,635
	302,635

	2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема поднимаемой и транспортируемой питьевой воды
	кВт*ч/куб м
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970
	0,970

	2.1.
	общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе
	Тыс. кВт*ч
	1467,723
	1467,723
	1467,723
	1467,723
	1467,723
	1467,723
	1467,723
	1467,723
	1467,723
	1467,723
	1467,723
	1467,723
	1467,723


1.7.5.  Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

В соответствии с п. 2 статьи 39 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г.№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» федеральным органом исполнительной власти утверждаются правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей. К целевым показателям данный закон относит также показатель соотношения цены и эффективности (качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы.

Однако впоследствии, федеральным органом исполнительной власти в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации был издан Приказ от 4 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 
Данным Приказом был утвержден перечень целевых показателей централизованных систем холодного водоснабжения, который исключил показатель «соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды». Вследствие этого, отсутствует как методика его расчета, так и принцип анализа полученных результатов.

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.

Согласно   Федеральному   закону «О   водоснабжении   и   водоотведении» (ст.12 п.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

После утверждения органами местного самоуправления перечня гарантирующих организаций централизованных систем водоснабжения и зон их действия, бесхозяйные объекты, расположенные в зонах действия гарантирующих организаций, могут быть переданы им в эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

· субъектов Российской Федерации;

· органов местного самоуправления;

· на основании заявлений юридических и физических лиц;

· выявляться ООО «Водоканал-Плюс» в ходе осуществления технического обследования.

По результатам сбора исходных данных по системам централизованного водоснабжения бесхозяйных объектов, от Администрации МО поступила информация, что в городе Маркс имеются бесхозяйные сети водоснабжения. А именно:
· водопроводная сеть по адресу: г. Маркс, ул. ул. Куйбышева от жилого дома № 223 до жилого дома № 225 ориентировочной протяженностью 75 м;

· водопроводная сеть по адресу: г. Маркс, ул. Воинская ориентировочной протяженностью 180 м.

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением Администрации МО город Маркс Саратовской области.

Приложение 1 - Показатели качества воды в эксплуатационной зоне ООО «Технопром»
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Приложение 2 - Список имущества в сфере водоснабжения, которым владеет на правах собственности Администрация МО город Маркс, и их технико-экономические показатели 
	№ п/п
	Наименование объект недвижимости
	Адрес объект недвижимости
	Технико-экономические показатели объекта недвижимости
	Кадастровый номер объекта недвижимости
	Год постройки
	Реквизиты документа, удостоверяющего право собственности на объект недвижимости

	1
	Водопроводные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по ул. Октябрьская, ж/д №№ 1, 3
	Протяженность - 158 метров
	64:44:120101:462
	н/д
	64:44:120101:462-64/085/2020-3

	2
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. 5-я линия, д. 53
	Протяженность - 27 метров
	64:44:100101:1905
	1986
	64:44:100101:1905-64/085/2021-3

	3
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. 5-я линия, д. 41
	Протяженность - 11 метров
	64:44:100101:1904
	1970
	64:44:100101:1904-64/085/2021-3

	4
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. 5-я линия, д.д. 17-37
	Протяженность - 297 метров
	64:44:100101:1906
	1970
	64:44:100101:1906-64/075/2021-3

	5
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. 5-я линия (от д. 56 до пр. Строителей)
	Протяженность - 169 метров
	64:44:090102:2756
	2014
	64:44:090102:2756-64/085/2021-3

	6
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. 8-я линия (от ул. Красная до ул. Рабочая)
	Протяженность - 257 метров
	64:44:000000:8556
	1985
	64:44:000000:8556-64/077/2021-3

	7
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Октябрьская, д. 4
	Протяженность - 64 метра
	64:44:120101:464
	1970
	64:44:120101:464-64/073/2021-3

	8
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Октябрьская, д. 2,
	Протяженность - 67 метров
	64:44:120101:465
	1976
	64:44:120101:465-64/082/2021-3

	9
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Ленина, д. 55
	Протяженность - 11 метров
	64:44:000000:8551
	1989
	64:44:000000:8551-64/085/2021-3

	10
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Ленина, д. 57
	Протяженность - 19 метров
	64:44:110130:26
	1986
	64:44:110130:26-64/136/2021-3

	11
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Ленина, д. 78
	Протяженность - 34 метра
	64:44:000000:8552
	1970
	64:44:000000:8552-64/080/2021-3

	12
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Ленина, д. 78
	Протяженность - 21 метр
	64:44:100102:2238
	1970
	64:44:100102:2238-64/080/2021-3

	13
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Ленина, д. 82
	Протяженность - 43 метра
	64:44:100102:2239
	1975
	64:44:100102:2239-64/080/2021-3

	14
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Ленина, д. 105
	Протяженность - 26 метров
	64:44:120104:4201
	1979
	64:44:120104:4201-64/075/2021-3

	15
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Бебеля, д. 115
	Протяженность - 65 метров
	64:44:000000:8550
	2007
	64:44:000000:8550-64/075/2021-3

	16
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Строителей, д. 31
	Протяженность - 32 метра
	64:44:120104:4206
	н/д
	64:44:120104:4206-64/074/2021-3

	17
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Строителей, д. 27
	Протяженность - 19 метров
	64:44:120104:4207
	1973
	64:44:120104:4207-64/075/2021-3

	18
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Строителей, д. 23
	Протяженность - 84 метра
	64:44:120104:4209
	1977
	64:44:120104:4209-64/085/2021-3

	19
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Строителей, д. 21
	Протяженность - 11 метров
	64:44:120104:4205
	1994
	64:44:120104:4205-64/085/2021-3

	20
	Сооружения коммунального хозяйства протяженность
	Саратовская область, г. Маркс, пр. Строителей, д/с «Солнышко»
	Протяженность - 60 метров
	64:44:120104:4202
	1988
	64:44:120104:4202-64/073/2021-3

	21
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Строителей, д. 19
	Протяженность - 26 метров
	64:44:120104:4203
	1975
	64:44:120104:4203-64/075/2021-3

	22
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Строителей, д. 19
	Протяженность - 9 метров
	64:44:120104:4200
	1975
	64:44:120104:4200-64/075/2021-3

	23
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Строителей, д. 5
	Протяженность - 15 метров
	64:44:120104:4199
	1974
	64:44:120104:4199-64/075/2021-3

	24
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Строителей, д. 9
	Протяженность - 6 метров
	64:44:120104:4210
	1976
	64:44:120104:4210-64/082/2021-3

	25
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, пр-кт Строителей, д. 25
	Протяженность - 72 метра
	64:44:120104:4208
	1977
	64:44:120104:4208-64/082/2021-3

	26
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, от ул. Мамина до пр. Строителей
	Протяженность - 247 метров
	64:44:000000:8554
	2015
	64:44:000000:8554-64/073/2021-3

	27
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Мамина (от КНС № 11 до ул. Куйбышева)
	Протяженность - 288 метров
	64:44:000000:8557
	1980
	64:44:000000:8557-64/075/2021-3

	28
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, по ул. Загородная Роща-Плодосовхоз
	Протяженность - 1137 метров
	64:44:000000:8553
	1986
	64:44:000000:8553-64/085/2021-3

	29
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Интернациональная (от д. 26 до д. 34 по ул. Октябрьская)
	Протяженность - 258 метров
	64:44:000000:8560
	1973
	64:44:000000:8560-64/085/2021-3

	30
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Интернациональная, д. 29
	Протяженность - 8 метров
	64:44:120101:466
	1970
	64:44:120101:466-64/085/2021-3

	31
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Кирова, д. 2а
	Протяженность - 60 метров
	64:44:020101:1553
	1994
	64:44:020101:1553-64/085/2021-3

	32
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. К. Либкнехта (от ул. 5-я линия до ул. 4-я линия)
	Протяженность - 412 метров
	64:44:000000:8555
	1992
	64:44:000000:8555-64/085/2021-3

	33
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Куйбышева, д. 237, 239
	Протяженность - 22 метра
	64:44:090101:787
	1987
	64:44:090101:787-64/073/2021-3

	34
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Советская, д.52А
	Протяженность - 25 метров
	64:44:120101:467
	1988
	64:44:120101:467-64/368/2021-3

	35
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Заречная (от ул. Волжская 4 до ул. Волжская 5)
	Протяженность - 81 метр
	64:44:020101:1554
	2012
	64:44:020101:1554-64/368/2021-3

	36
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Красная (от ул. 6-я линия до ул. 10-я линия)
	Протяженность - 646 метров
	64:44:000000:8559
	1964
	64:44:000000:8559-64/080/2021-3

	37
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Свободы (от ул. 3-я линия до ул. 1-я линия)
	Протяженность - 212 метров
	64:44:000000:8558
	1968
	64:44:000000:8558-64/085/2021-3

	38
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Заводская (от ул. Бебеля до ул. Энгельса)
	Протяженность - 114 метров
	64:44:040137:218
	1995
	64:44:040137:218-64/082/2021-3

	39
	Сооружения коммунального хозяйства
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Воинская, д. 2
	Протяженность - 28 метров
	64:44:090101:786
	2017
	64:44:090101:786-64/080/2021-3

	40
	Водопроводные сети
	Саратовская область, г. Маркс, по пр. Ленина, ж/д. № 68
	Протяженность - 93 метра
	64:44:100101:1899
	н/д
	64:44:100101:1899-64/082/2020-3

	41
	Сооружение водозаборной скважины
	г.Маркс, примерно в 15м. по направлению на юго-восток от нежилого здания, расположенного по адресу: г.Маркс, ул.Загородная роща,д.51
	Высота 21 метр, глубина 71,5 метра
	64:44:000000:7742
	н/д
	64:44:000000:7742

	42
	Сооружение подземного  водопровода
	г.Маркс по ул. Рабочая от колодца до пересечения ул. Рабочая и ул.Кирова до кольцевого колодца в районе д.№252 по у. Рабочая
	Протяженность - 2478 п.м.
	64:44:050103:172
	н/д
	Серия 64-АД №57571

	43
	Сооружение подземного водопровода
	г.Маркс по ул.Свободы от кольцевого колодца на ул.10 Линия  до колодца на пр.Ленина
	Протяженность - 786 п.м.
	64:44:110101:39
	н/д
	Серия 64-АД №575775

	44
	Сооружение подземного водопровода
	г.Маркс по ул. Свободы от кольцевого колодца на ул. 4-я линия до колодца на  ул.3 Линия и от колодца на ул. 3-я линия  до колодца  ул.2 Линия
	Протяженность - 238 п.м.
	64:44:080108:37
	н/д
	Серия 64-АД №575774

	45
	Сооружение подземного водопровода
	г.Маркс по ул. Кирова от кольцевого колодца на ул. .7-я Линия до кольцевого колодца на ул. 3-я линия и от колодца на ул. 3-я линия до колодца в районе ж/д № 111 по ул. Кирова
	Протяженность - 1202 п.м.
	64:44:010110:687
	н/д
	Серия 64-АД №575776

	46
	Сооружение подземного водопровода
	г.Маркс по ул.Коммунистическая от кольцевого колодца на ул.7-я Линия до кольцевого колодца на  ул. 6-я Линия
	Протяженность - 184 п.м.
	64:44:010102:206
	н/д
	Серия 64-АД №575777

	47
	Сооружение подземного водопровода
	г.Маркс по  ул.К.Маркса от кольцевого колодца на  ул.3-я Линия до кольцевого колодца на ул.Победы
	Протяженность - 228 п.м.
	64:44:040113:103
	н/д
	Серия 64-АД №575778

	48
	Сооружение подземного водопровода
	г.Маркс по ул. К.Маркса от колодца на ул.Победы до колодца в районе ж/д №10 по ул. К.Маркса
	Протяженность - 733 п.м.
	64:44:050118:249
	н/д
	Серия 64-АД №575779

	49
	Сооружение подземного водопровода 
	г.Маркс по ул.К.Либкнехта  кольцевого колодца на  ул.7-я Линия до колодца на пр. Ленина
	Протяженность - 375 п.м.
	64:44:050123:88
	н/д
	Серия 64-АД №575780

	50
	Сооружение подземного водопровода
	г.Маркс по ул.Энгельса от кольцевого колодца на ул.1-я Линия до колодца на пр.Ленина
	Протяженность - 889 п.м.
	64:44:040114:78
	н/д
	Серия 64-АД №575782

	51
	Сооружение подземного водопровода
	г.Маркс по ул. Энгельса от колодца в районе пр.Ленина до колодца в районе ж/д № 4 по ул.Кирова
	Протяженность - 1061 п.м.
	64:44:050104:86
	н/д
	Серия 64-АД №575783

	52
	Сооружение подземного водопровода
	г. Маркс по ул. Бебеля от кольцевого колодца на ул. 1-я линия до колодца на территории ЦГСН и от колодца на ул. 1-я линия до колодца на ул. 2-я линия
	Протяженность - 381 п.м.
	64:44:040137:211
	н/д
	Серия 64-АД №575781

	53
	Сооружение подземного водопровода
	г.Маркс по ул. Бебеля  от кольцевого колодца на ул.5-я Линия до колодца в районе ж/д № 153 на ул. Бебеля
	Протяженность - 234 п.м.
	64:44:040111:109
	н/д
	Серия 64-АД №575784

	54
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул. Бебеля  от пр.Ленина до ул.8-я  Линия
	Протяженность - 560 п.м., глубина 2 м
	64:44:000000:8398
	1975
	 

	55
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Куйбышева от ул.3 Линия до ул.Победы
	Протяженность - 300 п.м., глубина 2 м
	64:44:000000:8399
	1975
	64-64/012-64/999/001/2016-10897/1

	56
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Красная от ул.2 Линия до ул.3 Линия
	Протяженность - 110 п.м., глубина 2 м
	64:44:080109:77
	1975
	64-64/012-64/999/001/2016-10962/1

	57
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Красноармейская от пр.Ленина до ул.6 Линия
	Протяженность - 130 п.м., глубина 2 м
	64:44:000000:8400
	1975
	64-64/012-64/999/001/2016-11004/1

	58
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул. Красноармейская  от ул.6 Линия до ул.10 Линия
	Протяженность - 650 п.м., глубина 2 м
	64:44:000000:8402
	1975
	64-64/012-64/999/001/2016-11010/1

	59
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул. Красноармейская от ул.10 Линия до ул.12 Линия
	Протяженность - 780 п.м., глубина 2 м
	64:44:000000:8401
	1975
	64-64/012-64/999/001/2016-11031/1

	60
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.12 Линия до ЦРБ
	Протяженность - 680 п.м.
	64:44:060101:146
	1975
	64:44:060101:146-64/012/2017-1

	61
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Колхозная от пр.Ленина до ул.6 Линия
	Протяженность - 130 п.м.
	64:44:110131:168
	1975
	64:44:110131:168-64/012/2017-1

	62
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.10 Линия до ул.11 Линия
	Протяженность - 80 п.м.
	64:44:000000:8414
	1975
	64:44:000000:8414-64/012/2017-1

	63
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, пос.Мелиораторов от ул. 1 Линия до пос.Мелиораторов
	Протяженность - 320 п.м.
	64:44:000000:8421
	1975
	64:44:000000:8421-64/012/2017-1

	64
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Советская от пр.Ленина до Водозабора № 1
	Протяженность - 550 п.м.
	64:44:000000:8413
	1975
	64:44:000000:8413-64/012/2017-1

	65
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от Водозабора № 1 до ул.Комсомольская
	Протяженность - 660 п.м.
	64:44:000000:8417
	1975
	64:44:000000:8417-64/012/2017-1

	66
	Сооружение магистрали
	г.Маркс,  пер.Строителей
	Протяженность - 300 п.м.
	64:44:120104:4124
	1975
	64:44:120104:4124-64/012/2017-1

	67
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, пос.Зеленый ул.Новоселов
	Протяженность - 90 п.м.
	64:44:030106:140
	1975
	64:44:030106:140-64/012/2017-1

	68
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, пос. Зеленый от башни до ул.Новоселов
	Протяженность - 316 п.м.
	64:44:000000:8423
	1975
	64:44:000000:8423-64/012/2017-1

	69
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Мамина магистраль
	Протяженность - 240 п.м.
	64:44:000000:8419
	1975
	64:44:000000:8419-64/012/2017-1

	70
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.1 Линия от ул.Рабочая до ул.Кирова
	Протяженность - 760 п.м.
	64:44:000000:8415
	1975
	64:44:000000:8415-64/012/2017-1

	71
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.2 Линия от ул.Рабочая до ул.Красная
	Протяженность - 260 п.м.
	64:44:000000:8416
	1975
	64:44:000000:8416-64/012/2017-1

	72
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.3 Линия от ул.Рабочая до ул.Кирова
	Протяженность - 740 п.м.
	64:44:000000:8418
	1975
	64:44:000000:8418-64/012/2017-1

	73
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.Свободы до ул.Красноармейская
	Протяженность - 240 п.м.
	64:44:000000:8420
	1975
	64:44:000000:8420-64/012/2017-1

	74
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.5 Линия от ул.Коммунистическая до ул.Рабочая
	Протяженность - 900 п.м.
	64:44:000000:8436
	1975
	64:44:000000:8436-64/012/2017-1

	75
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.Рабочая до ул.5 Линия д.25
	Протяженность - 380 п.м.
	64:44:000000:8435
	1975
	64:44:000000:8435-64/012/2017-1

	76
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.5 Линия д.43 до ул.5 Линия д.51
	Протяженность - 240 п.м.
	64:44:100101:1855
	1975
	64:44:100101:1855-64/012/2017-1

	77
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул. 5 Линия до пр.Ленина
	Протяженность - 500 п.м.
	64:44:100101:1854
	1975
	64:44:100101:1854-64/012/2017-1

	78
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.6 Линия от ул.Рабочая до ул.Первомайская
	Протяженность - 910 п.м.
	64:44:000000:8429
	1975
	64:44:000000:8429-64/012/2017-1

	79
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.7 Линия от ул.Коммунистическая до ул.Рабочая
	Протяженность - 890 п.м.
	64:44:000000:8428
	1975
	64:44:000000:8428-64/012/2017-1

	80
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.8 Линия от Поликлиники №1 до ул.8 Линия
	Протяженность - 170 п.м.
	64:44:000000:8425
	1975
	64:44:000000:8425-64/012/2017-1

	81
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул. 8-я линия от Гостиницы до ул.Рабочая
	Протяженность - 730 п.м.
	64:44:000000:8430
	1975
	64:44:000000:8430-64/012/2017-1

	82
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.10 Линия от Водозабора № 1 до ул.Энгельса
	Протяженность - 945 п.м.
	64:44:000000:8432
	1975
	64:44:000000:8432-64/012/2017-1

	83
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.11 Линия от ул.Красноармейская до ул.Колхозной
	Протяженность - 120 п.м.
	64:44:000000:8431
	1975
	64:44:000000:8431-64/012/2017-1

	84
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, пр.Ленина от ул.Коммунистическая до ул.Кирова
	Протяженность - 160 п.м.
	64:44:000000:8433
	1975
	64:44:000000:8433-64/012/2017-1

	85
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, пр.Ленина от ул.Советская до пр.Строителей д.105
	Протяженность - 516 п.м.
	64:44:000000:8434
	1975
	64:44:000000:8434-64/012/2017-1

	86
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, пр.Ленина от ул.Советская до пр.Ленина д.107
	Протяженность - 680 п.м.
	64:44:000000:8426
	1975
	64:44:000000:8426-64/012/2017-1

	87
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Загородная роща
	Протяженность - 900 п.м.
	64:44:000000:8438
	1975
	64:44:000000:8438-64/012/2017-1

	88
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул. 10 Линия
	Протяженность - 600 п.м.
	64:44:000000:8427
	1975
	64:44:000000:8434-64/012/2017-1

	89
	Сооружение водопровода
	г.Маркс. р-н «Нефтебазы»
	Протяженность - 1810 п.м.
	64:00:000000:1305
	1975
	64:00:000000:1305-64/012/2017-1

	90
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Кирова на ж/д № 8,12,14,16 по ул.Кирова
	Протяженность - 300 п.м.
	64:44:000000:8480
	1989
	64:44:000000:8480

	91
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.Куйбышева до ул.Кирова 2А
	Протяженность - 160 п.м.
	64:44:000000:8482
	1991
	64:44:000000:8482

	92
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.Интернациональная до ул.Кирова д.2
	Протяженность - 560 п.м.
	64:44:000000:8501
	1990
	64:44:000000:8501-64/001/2018-1

	93
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Коммунистическая от пр.Ленина до ул.6 Линия
	Протяженность - 300 п.м.
	64:44:010105:142
	1990
	64:44:010105:142

	94
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Коммунистическая от ул.5 Линия до пр.Ленина
	Протяженность - 170 п.м.
	64:44:010106:252
	1963
	64:44:010106:252

	95
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.К.Маркса от ул.6 Линия до ул.7 Линия
	Протяженность - 187 п.м.
	64: 64:44:050118:257
	1963
	64:44:050118:257-64/001/2018-1

	96
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул. 1 Линия до спецшколы
	Протяженность - 80 п.м.
	64:44:040126:62
	1990
	64:44:040126:62-64/001/2018-1

	97
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.К.Либкнехта от ул. 5 Линия до Администрации
	Протяженность - 70 п.м.
	64:44:040103:55
	1990
	64:44:040103:55

	98
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.2 Линия до ул.4 Линия
	Протяженность - 256 п.м.
	64:44:000000:8486
	1990
	64:44:000000:8486-64/001/2018-1

	99
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Бебеля от ул.Победы до ул.Бебеля д.195
	Протяженность - 410 п.м.
	64:44:000000:8485
	1990
	64:44:000000:8485-64/001/2018-1

	100
	Сооружение водопровода
	г.Маркс,, от пр.Ленина до ул. 5 Линия
	Протяженность - 180 п.м.
	64:44:040104:211
	1963
	64:44:040104:211

	101
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.9 Линия до ул.12 Линия
	Протяженность - 560 п.м.
	64:44:000000:8488
	1990
	64:44:000000:8488

	102
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Куйбышева от ул.1 Линия до ул.2 Линия
	Протяженность - 165 п.м.
	64:44:000000:8489
	1991
	64:44:000000:8489

	103
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.3 Линия до СШ №5
	Протяженность - 55 п.м.
	64:44:040129:56
	1991
	64:44:040129:56-64/001/2018-1

	104
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, , от ул. 7 Линия до ул.9 Линия
	Протяженность - 245 п.м.
	64:44:000000:8498
	1989
	64:44:000000:8498-64/001/2018-1

	105
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.12 Линия до ул.Куйбышева д.24
	Протяженность - 220 п.м.
	64:44:050102:96
	1991
	64:44:050102:96-64/001/2018-1

	106
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Свободы от ул.Мамина до ул.Рабочая д.263
	Протяженность - 230 п.м.
	64:44:080115:207
	1990
	64:44:080115:207-64/001/2018-1

	107
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.10 Линия до ул.11 Линия
	Протяженность - 220 п.м.
	64:44:000000:8504
	1989
	№64:44:000000:8504-64/001/2018-1

	108
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.Свободы до больницы
	Протяженность - 120 п.м.
	64:44:000000:8505
	1990
	64:44:000000:8505-64/001/2018-1

	109
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Красная от ул.Мамина до ул.Красная
	Протяженность - 342 п.м.
	64:44:000000:8503
	1991
	64:44:000000:8503

	110
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.3 Линия до ул.Победы
	Протяженность - 320 п.м.
	64:44:000000:8506
	1990
	64:44:000000:8506

	111
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.6 Линия до ул.7 Линия
	Протяженность - 135 п.м.
	64:44:110122:41
	1989
	64:44:110122:41

	112
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.Интернациональная до ул.9 Линия
	Протяженность - 90 п.м.
	64:44:110106:27
	1991
	64:44:110106:27-64/001/2018

	113
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.Красная до ул.11 Линия
	Протяженность - 160 п.м.
	64:44:000000:8500
	1990
	№64:44:000000:8500-64/001/2018-1

	114
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.12 Линия до ул.Красная
	Протяженность - 240 п.м.
	64:44:060106:119
	1991
	64:44:060106:119-64/001/2018-1

	115
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Красноармейская от ул.Мамина до ул.2 Линия
	Протяженность - 510 п.м.
	64:44:080105:737
	1990
	64:44:080105:737-64/001/2018-1

	116
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Колхозная от ул.1 Линия до ул.Колхозная д.191
	Протяженность - 260 п.м.
	64:44:080105:736
	1991
	64:44:080105:736

	117
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.Советская до ул.Загородная роща
	Протяженность - 350 п.м.
	64:44:030101:1060
	1963
	64:44:030101:1060-64/001/2018-1

	118
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Советская от с/х техникума до ул.6 Линия
	Протяженность - 350 п.м.
	64:44:000000:8502
	1990
	64:44:000000:8502-64/001/2018-1

	119
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Первомайская от СШ №1 до Водозабора № 1
	Протяженность - 140 п.м.
	64:44:120101:460
	1990
	64:44:120101:460

	120
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Советская от ул.Советская до котельной
	Протяженность - 200 п.м.
	64:44:030111:582
	1990
	64:44:030111:582

	121
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от Водозабора №1 до хлебозавода
	Протяженность - 865 п.м.
	64:44:000000:8493
	1989
	64:44:000000:8493-64/001/2018-1

	122
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Октябрьская от пр.Ленина до ж/д №91
	Протяженность - 98 п.м.
	64:44:000000:8491
	1991
	 

	123
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.7 Линия до  ул.6 Линия
	Протяженность - 100 п.м.
	64:44:110133:537
	1990
	64/001/2018

	124
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Первомайская от пр.Ленина до ул.7 Линия
	Протяженность - 420 п.м.
	64:44:110127:247
	1963
	64:44:110127:247

	125
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.7 Линия до ул.Октябрьская
	Протяженность - 360 п.м.
	64:44:110114:100
	1990
	64:44:110114:100

	126
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от пр.Ленина до ул.6 Линия
	Протяженность - 150 п.м.
	64:44:120103:445
	1963
	64:44:120103:445-64/001/2018-1

	127
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, пр.Строителей на ж/дома
	Протяженность - 1750 п.м.
	64:44:000000:8521
	1990
	64:44:000000:8521

	128
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Мамина от ул.Красноармейская до ул.Свободы
	Протяженность - 365 п.м.
	64:44:000000:8523
	1990
	64:44:000000:8523

	129
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, пер.Мирный-ул.1 Линия
	Протяженность - 185 п.м.
	64:44:000000:8514
	1990
	64:44:000000:8514-64/001/2018-1

	130
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.1 Линия от ул.Рабочая до ул.Свободы
	Протяженность - 135 п.м.
	64:44:080113:243
	1990
	64:44:080113:2464/001/2018-1

	131
	Сооружение водопровода
	г.Маркс,  ул.2 Линия от ул.Бебеля до ул.Куйбышева
	Протяженность - 125 п.м.
	64:44:000000:8515
	1990
	64:44:000000:8515-64/001\2018

	132
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.4 Линия от ул.Красная до башни СШ №5
	Протяженность - 280 п.м.
	64:44:000000:8494
	1987
	64:44:000000:8494-64/001/2018-1

	133
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Победы от ул.Коммунистическая до ул.Кирова
	Протяженность - 137 п.м.
	64:44:010108:1002
	1990
	№ 64:44:010108:1002-64/001/2018-1

	134
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.К.Либкнехта до ул.Бебеля
	Протяженность - 270 п.м.
	64:44:000000:8528
	1963
	64:44:000000:8528

	135
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Красная до ул.Куйбышева
	Протяженность - 384 п.м.
	64:44:000000:8529
	1963
	64:44:000000:8529-64/001/2018-1

	136
	Сооружение водопровода
	г.Маркс пр.Ленина на ж/д
	Протяженность - 449 п.м
	64:44:000000:8479
	1963
	64:44:000000:8479-64/001/2018-1

	137
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.Красноармейская до котельной СХТ
	Протяженность - 365 п.м.
	64:44:000000:8530
	1990
	64:44:000000:8530

	138
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.6 Линия от ул.Рабочая до ул.Куйбышева
	Протяженность - 130 п.м.
	64:44:050132:136
	н/д
	64:44:050132:136

	139
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.7 Линия от ул.Рабочая до ул.Свободы
	Протяженность - 128 п.м.
	64:44:050132:135
	1963
	64:44:050132:135

	140
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.Красная до ул.Красноармейская
	Протяженность - 157 п.м.
	64:44:000000:8526
	1990
	64:44:000000:8526-64/001\2018-1

	141
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.Октябрьская до ул.Первомайская
	Протяженность - 200 п.м.
	64:44:110127:248
	н/д
	64:44:110127:248

	142
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.Красноармейской до ул.Колхозной
	Протяженность - 140 п.м.
	64:44:000000:8516
	1990
	64:44:000000:8516

	143
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.Первомайская до пр.Строителей,д.17
	Протяженность - 290 п.м.
	64:44:000000:8525
	1963
	64:44:000000:8525-64/001/2018-1

	144
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.8 Линия от ул.Красноармейская до ул.Колхозной
	Протяженность - 135 п.м.
	64:44:000000:8527
	1990
	64:44:000000:8527

	145
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.Интернациональная от ул.Советская до ул.Первомайская
	Протяженность - 310 п.м.
	64:44:120101:461
	1963
	64:44:120101:461

	146
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, пл.Интернациональная от ул.Энгельса до ХПП
	Протяженность - 340 п.м.
	64:44:000000:8524
	1990
	64:44:000000:8524-64/001/2018

	147
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.9 Линия от ул.Красная до ул.Красноармейская
	Протяженность - 125 п.м.
	64:44:120101:458
	1990
	64:44:120101:458

	148
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.10 Линия от ул.Энгельса до Поликлиники №1
	Протяженность - 248 п.м.
	64:44:000000:8518
	1963
	64:44:000000:8518

	149
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.11 Линия от ул.Рабочая до ул.Куйбышева
	Протяженность - 130 п.м.
	64:44:050107:75
	1990
	64:44:050107:75

	150
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.10 Линия от ул.9 линия до ул. 10 Линия
	Протяженность - 150 п.м.
	64:44:000000:8517
	1963
	64:44:000000:8517

	151
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.11 Линия от ул.11 линия до ЗАО «Алтаец»
	Протяженность - 515 п.м.
	64:44:000000:8495
	1991
	64:44:000000:8495-64/001/2018-1

	152
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ЗАО «Алтаец» до ООО «Маслодел»
	Протяженность - 100 п.м.
	64:44:000000:8512
	1990
	64:44:000000:8512

	153
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул.12 Линия от ул.Куйбышева до ул.12 Линия д.9
	Протяженность - 310 п.м.
	64:44:000000:8487
	1991
	64:44:000000:8487

	154
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.Красная  до ул.Колхозная
	Протяженность - 240 п.м.
	64:44:000000:8496
	1991
	64:44:000000:8496-64/001/2018-1

	155
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от ул.Колхозная до ул.Советская
	Протяженность - 120 п.м.
	64:44:060108:184
	1991
	64/001/002/2018-203117

	156
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул. Комсомольская от ул.Советская до ул. Комсомольская д.36
	Протяженность - 450 п.м.
	64:44:030101:1059
	1990
	64:44:030101:1059-64/001/2018-1

	157
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от колодца на ул. Аэродромной до ул.12 Линия
	Протяженность - 455 п.м.
	64:44:000000:8508
	1963
	64:44:000000:8508

	158
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, от пер. до ул. Комсомольская д.1
	Протяженность - 330 п.м.
	64:44:000000:8499
	1991
	64:44:000000:8499-64/001/2018-1

	159
	Сооружение магистрали
	г.Маркс, ул. Пригородная
	Протяженность - 360 п.м.
	64:44:030101:1061
	1990
	64:44:030101:1061

	160
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, ул. Аэродромная до ж/д № 36
	Протяженность - 310 п.м.
	64:44:000000:8507
	1990
	64:44:000000:8507-64/001/2018-1

	161
	Сооружение магистрали
	г.Маркс, ул.Лаврова
	Протяженность - 420 п.м.
	64:44:000000:8483
	1990
	64:44:000000:8483-64/001/2018-1

	162
	Сооружение магистрали
	г.Маркс, ул.Ягодная
	Протяженность - 500 п.м.
	64:44:000000:8497
	1991
	64:44:000000:8497-64/001/2018-1

	163
	Сооружение магистрали
	г.Маркс, ул.Новоселов
	Протяженность - 300 п.м.
	64:44:030106:143
	1989
	64:44:0301064/001/2018-1

	164
	Сооружение магистрали
	г.Маркс, ул.Садовая
	Протяженность - 450 п.м.
	64:44:030106:144
	1991
	64/001/002/2018-203106

	165
	Сооружение магистрали
	г.Маркс, ул.Северная
	Протяженность - 850 п.м.
	64:44:030101:1056
	1990
	64:44:030101:1056

	166
	Сооружение магистрали
	г.Маркс, ул.Вокзальная
	Протяженность - 225 п.м.
	64:44:000000:8509
	1995
	64:44:000000:8509

	167
	Сооружение магистрали
	г.Маркс, ул.Вишневая
	Протяженность - 300 п.м.
	64:44:020101:1513
	1963
	64:44:020101:1513-64/001/2018-1

	168
	Сооружение магистрали
	г.Маркс, ул.Березовая
	Протяженность - 300 п.м.
	64:44:030102:560
	1990
	64:44:030102:560

	169
	Сооружение магистрали
	г.Маркс, ул.2 Солнечная
	Протяженность - 250 п.м.
	64:44:030102:562
	1990
	64:44:030102:562

	170
	Сооружение водовода
	г.Маркс, от в/ра №4 до смотр.колодца МР №7
	Протяженность - 500 п.м.
	64:44:000000:8462
	1990
	64:44:000000:8462-64/001/2018-1

	171
	Сооружение водовода
	г.Маркс, от в/ра №4 до воинской части
	Протяженность - 510 п.м.
	64:44:090101:771
	1990
	64/001/002/2018-73352

	172
	Сооружение водовода
	г.Маркс, от в/ра №3 до в/ра № 2
	Протяженность - 5100 п.м.
	64:44:000000:8519
	1963
	64:44:000000:8519

	173
	Сооружение водовода
	г.Маркс, вдоль водозабора №2 водозабора №1
	Протяженность - 350 п.м.
	64:44:000000:8463
	1990
	64:44:000000:8463

	174
	Сооружение водовода
	г.Маркс, от в/ра №2 на пос. «Алтаец»
	Протяженность - 578 п.м.
	64:44:000000:8484
	1990
	64:44:000000:8484

	175
	Сооружение водовода
	г.Маркс, от НС В/ра №2 вдоль пр.Строителей
	Протяженность - 570 п.м.
	64:44:000000:8464
	1963
	64:44:000000:8464

	176
	Сооружение водовода
	г.Маркс, от пр.Ленина до МР № 7
	Протяженность - 730 п.м.
	64:44:000000:8481
	1991
	64:44:000000:8481

	177
	Сооружение водовода
	г.Маркс, от в/ра №2 на аммиакопровод
	Протяженность - 1847 п.м.
	64:44:120104:4153
	1990
	64:44:120104:4153

	178
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, район ПУ-18
	Протяженность - 1450 п.м.
	64:44:000000:8490
	1989
	64:44:000000:8490

	179
	Сооружение водопровода
	г.Маркс, пос.Волжский
	Протяженность - 2378 п.м.
	64:44:020101:1525
	1990
	64:44:020101:1525-64/001/2018-1

	180
	Сооружение (артезианская скважина № 4)
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Вишневая
	Диаметр – 219 мм. Глубина-50 м.
	64:44:030103:698
	н/д
	№ 64:44:030103:698-64/001/2020-1

	181
	Сооружение (артезианская скважина № 5)
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Вишневая
	Диаметр – 219 мм. Глубина-50 м.
	64:44:030103:567
	н/д
	№ 64:44:030103:567-64/001/2020-2

	182
	Сооружение (артезианская скважина № 6)
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Вишневая
	Диаметр – 219 мм. Глубина-50 м.
	64:44:030103:697
	н/д
	№ 64:44:030103:697-64/001/2020-1

	183
	Сооружение (артезианская скважина № 10)
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Вишневая
	Диаметр – 219 мм. Глубина-50 м.
	64:44:030103:566
	н/д
	№ 64:44:030103:566-64/001/2020-1

	184
	Сооружение (артезианская скважина № 12)
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Вишневая
	Диаметр – 219 мм. Глубина-50 м.
	64:44:030103:568
	н/д
	№ 64:44:030103:568-64//001/2020-1

	185
	Сооружение (артезианская скважина № 1)
	Саратовская область, г. Маркс, ул. Мамина
	Диаметр – 320 мм. Глубина-220 м.
	64:44:090101:790
	н/д
	№ 64:44:090101:790-64/001/2020-1

	186
	Сооружение (артезианская скважина № 19)
	Саратовская область, г. Маркс, ул. 10-я линия
	Диаметр – 320 мм. Глубина-220 м.
	64:44:120104:4255
	н/д
	№ 64:44:120104:4255-64/001/2020-1

	187
	Сооружение (артезианская скважина № 20)
	Саратовская область, г. Маркс, ул. 10-я линия
	Диаметр – 320 мм. Глубина-220 м.
	64:44:120104:4254
	н/д
	№ 64:44:120104:4254-64/001/2020-1


Приложение 3. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях на территории Саратовской области воды 
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CTPAHWUB  PE3Y/IbTATH

1

Cieacinn 0 GaKTNECKOM NOTPEBACHMM HaCENEHHEM FOPANE.

OnUCaHMe CyLIECTEyoLLEl CHCTEMSI KOMMEPUECKOFD yueTa .

2

AManI3 pe3epaOs 1 ASULIITOR NPOVSEOACTEEHHEIX MOLLHOC.

2

Onucarue uenTpansoBaHHOf CHCTeMS! TOpsHero 80AocHaG.

(Cieacin © GaKTUNECKOM U 0XAZEMOM NOTPEBACHIM FOPA.

1310, OnMcasne TeppHTOpWaHOIt CTpyITyp MOTpESENA rops. Bl

1.3.11. MporHos pacnpeacnes i packoA0s B0As! Ha BOAOCHABKeHA.

13,12, Caegeni 0 GakTU4ECKIK U MAGHUPY ML NOTEpAX rOpAIES.

2

1.3.13. MlepeneKTitsHble 6anaHce! BOAOCHABXEHIA 1 B0AOOTBEACHH,

u

1.3.14, PacuieT Tpebyemoil MOLLHOCTH B0A03aB0PHEIX W OCTHEX C.

1.3.15. Hauhienosarie opraHsaLim, KOTopan HageneHa cratycon.

>

4 1.4, TIpenoseHMA Mo CTPOUTENSCTBY, PEKOHCTRYKLIMI U HOASPHIGaLL

141,
142,
143
144
145,
145

Mepesirs ocHoBHo MeponpHATTi 1o pean3aLi cxem go. 5
Texrncckie oBoCHOBaHIR OCHOBHSX MEPOMPARTH Mo pea.
CoeaeHinn © BHOBS CTPORLLINXCS, PEKOHCTPYHPYEMSI  NPEA,
Coeaeniun o paseTin cHCTew AHCRET epvaLH, TEnEIEXar,
oopyxern.
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1. HopwaTn noTpeSiaeins oy w1k Ho YCAYTH 010100 BoOTOCHAGXEN)

1) KeTeropiin KU oweuenyl, Yk B nywkTax 1-5,12,16 TaGaMN, MpeATOTArIOT
HATHSHE TOTLKO LEHTPATIDORIHHOFD BO0OTIEACH

2) KateropwM A04nkx noveuew, YK b IYHKTAX 6-11 TAGILN, IPEAOTATIIOT WATHHE
7OGOT0. BHAR  BOAOOTRCIEHNA: IEHTPATIBORSINOTO IIH HCIICHTPRIIIOBANNOTO. (BHTPCGHIA A3,
cemu);

3) KETerOpHI XIUTUIX HOMELLEHHH, YKESAIE B YHKTaX 13-14 TAGTML, DPEAOTATHIOT AT
OO HEIICHTPATICOBIIOTD BOROTCACHHA (BT PEOHAA 3N, CETTIK);

4) KETeropus Kiuthix noweeR, yKANE B TYHKTE 15 TaGAL,

OTeYTCTBHE B0300TBE 161 (KOTONKA Ha YL, KOTONK B0 ZBOPE, BOIOMPOBONIH B0 B JON).

2. Hopwarun noTpelienns Kownywahuoll yeayr ropstero soocuaGxenns (norpebacane
X0AO1UOM BOXLA 115 HPEIOCTAIENAR KOMMYMAILION YEAYIH 1O FOPE'€MY BOOCHATKENNN)

1) HOPMATHD FOTDCBACHIA KONMYIATHOW YCAYTH FOPASETO BOZOCHASACHIS NPHMCHACTCA IpH
MU CHTPATIIOROTO. TOPANETD  HOOGHAGKEHIS, & TAKKE & CIYARE CANOCTORTENSHORD
POYIDOACTEN. HCTOTHNTEAEH KONMYNAILHON YCAYTH 110 FOpAYENY BOJOCHIGKEIIIO (Tpi OTCYTeTDMN
LEMTPATIOORINHOTO FOPAYETD BOAOCHIGAEHIA) ¢ HCTIOTBSORAHHEN 0GOPY ORI, BXOTSUIEIO B cOcTaD
OGULETO I\YILIECTRA COBCTREHHMKOB MIONLICHIH B MHOTOKBIPTHPHOM AONE;

2) HATHSIE EHTPATIOBIANORO FOPAYETD BOAOCHAGACIIA TIPSATIOTAISTER TOTHKO B KATETOPHAX
X0 oweweH, Yk B IYHKT 1-5 1 16 TAGHIS.

3. HopMaThR HOTPCGACHNH KoMMYNATLOH YEAYTH BOT00TREIEHNS;

1) HOPNATHR. TOTpEGACHIA KOMMYHATLHOTE YCAYTH BOIOOTBEACHI MDINEHACTER. TOTWKO i
AT LEHTPAIOBANOTO BOTOGTOCACHIHS H He IPUNSHIETES 118 KATErOpHH XIUTHIX ONEUICHH ¢
HCCHTPATI0RANNAN BOIO0TBECHHEN (BHITPEGHAA AN, CENTHK)

e — AOMAFACTCA TOTHKO B KATCTOPUAX AR
[ p————

X | @ éuuaxepaneati x

W Mpexpacisennp: X | +

6%20yTeepXaeHn%620HOPMATHEOEF20MOTPEBAEHAK20KOMMYHATLHEXS20YCyr%20M0%20X0n0aHOMY %2080A0CHaE X eHMI0%2... @





[image: image21.png]@ H S

oniin ST

i

Beranums

BCTABKA  [M3AVIH

Buipesars T [

Konuposars
R . a
 Oopuarnoogpasy | X K H 73 X X E4

Bydep obuena 5 Wpugr

Haswurauua

PASMETKA CTPAHVLIEI

ra- e

-A-

CChKkv

Moucx s gorymene

0

3ATONOBKM
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1.3.4, Coeaerna o aKTHECKoM NOTPEBAEHIN HaCEEHHEM ropse.
1.3.5. Onicaie cyuLecTeyroLIEH CHCTEMbI KOMMEpHECKOTo yHera.
1.3.6. AHanis pesepeos n ACPHLINTOR MPOMSBOACTOEHHEN MOLLIHOC.
1.3.8. OMMCaHME LCHTPaNIS0BaHHOM CHCTEMSI FOpRHETo BoA0CHaG.
1.3.9. Coenenn o GakTHHECKOM 1 CXUAIEMOM NOTPESAEHMN rOpS.
1.3.10. Onncarine TeppuTOpMansHof CTpyXTyPS! MoTpEBRCHNS rops.
1.3.11. Tporwos pacnpeacneris pacxoaos soas Ha B0AOCHAG
1.3.12. Coegerun o akriseckyn n nnawpyemei norepsx ropaei
1,313, MepeneTnansie 6anarce: sogocHaG kM 1 BogoOTOEACHH.

1.3.14, PacuieT TpeByemo MoLLHOCTH B0403aBopHS 1 OMMCTHED C.

1.3.15. Hauhienosarie opraHsaLim, KOTopan HageneHa cratycon.

4 1.4, TIpenoseHMA Mo CTPOUTENSCTBY, PEKOHCTRYKLIMI U HOASPHIGaLL

1.4, Tlepesens ocHoBHIX MepOMpUATH Mo peanizauin cxew go.
1.42. Textueckue 0BoCHOBaHIS OCHOBHIX IEPOMPUATIF 10 pea.
143
1,44, Coegennn o paseiTin CHCTEM ANCTETHEpHSaLIA, TeneMeXa:
oopyxern.
1.45. OnucaHe sapnanTos 1apuIpyToB MpOXoXgeH TpyGonpos.

CieacHiA O BHOB CTPORLLIIXCH, PEKOHCTPYMPYEMEX  MPEA

14,5, Coeaehun 06 ocHaLLEAHOCTH 34

crpoesn,

1.4.7. PeKoMeraaLim o MecTe pasieUents HacocHsIx Cranui, pe.
148 TpaHHLE! RNGHUPYEMEI 30H Pa3MELLIEHHS OBBEKTOS LSHTPa.

149, Kapre (cemsi) CYLLIECTBYIOLLErO W MAGHWPYEMOFD pasteLLe.

4 1.5, 3K0NOMMHECKHE ACEKTH MEPONPUATITi O CTPOUTENLCTEY, PEKOH

1.5.1. Coeaenus 0 Mepax 10 MPEAOTSpaLLEHIO BEaHOro so3geicT.

1.5.2. Coeaens o Mepax 10 MPEAOTSpaLLENIO BEAHOro so3geicT.

4 1.6, Ouenka OBLeMOB KANUTANBHBIX BACKEHUIT B CTPONTENSCTS0, peKo.

1.6.1. OueHKa CTOMOCTH OCHOBHD MEpOTIPHATIT 10 peani3aLin.

1.6.2. Ouenka BeuuHb! HEOBXOAUMLIX KaTHTaBHEIX BAOXEHMH 8.

4 1.7, ienesbie saveHia NoKa3aTenei Pas8ITR LIEHTPAMS0BZHHEIX i,

1.7.1. Mokasatent KatiecTsa ropaeii 1 niTseB0f 0as!
17.2. Mokasatenn HagexocTh n GecniepeBoiHoCTH BoROCHAGXeH.
173,

1.7.4. TMoKa3aTent >pEKTHEHOCTI UCNOAL3083HIA PECYPEOE, 8 To.

Mokasatenn Kaviectsa oBcyskisanin aBoHeHTos

1.7.5. CooTHOLLEHUE Uens! Peansau MEpOPATTE WHBECTALIO,

1.8, Mepetiens BbiABnEHHbX GeCX3ATiHEI OBLEKTO LSHTPRUZOBaHH.

Mpunosxesine 1. Hopuarnssl MoTpE6ACHIA KoMMYHREHEIX YEAYF 0.
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1. HopuaTn moTpeSiachns Koy Wa1wHON YCA1YTH X0:101H0TO BOTOCHAGACHNS:

1) KATETOpHN XUALX TIOMEHLENIE, YKAHNKC B NYNKTAX 1-5,12,16 TaGau, npeanasarsior
HATHAHE TOTLKO LEHTPATIDORINHOFD BO0OTIEEH

2) KaTerOpHM A0UTMX OVEUEN, YKATAHNIE B YHKTAX 6-11 TAGAMIIM, PEATOTATIIOT HATHAHC
7OGOT0. BHIA DOTOTICIEHNS: ISHTPATIOOBNNOO HTH HEUEHTPTIDOIMNOTO. (BMIPEOHSE A3,
cem);

3) KETeropHM XOLTULX MOMELLENHH, YXKASAINIE B YNKTAX 13-14 THGTHLL, OEANOTATIOT HATHHE
TOTHKO HEIEHTPATIOBIINOT BOROOTHCAEMHA (BUrpedHax 1, CETTIK);

) kaeropus Kiutuix noweeRl, yKAUNME 8 TYWKTE 15 TAGL,
OTeYTCTBHE BOA0OTDEEHIA (KOIONKA Ha YL, KORONK B0 A8OPE, BOAONPOOINLIA B

2. Hopwarun noTpebienns Koumymathuoll yCayr ropavero mosocaGens
X0AOINOM BOXL 1K IPEIOCTARIENNN KOMMYWATLION YEAYTH 1O TOPAIesy BOTOCHAGACI

1) HOpMATHD MOTPCGACHR KONMYIATLIIOH YCAYTH TOPAIEFD BOTOSHIGACHNA TPUMCHACTCR NpH
JATIHM UCHTPATIORINOTO. TOPAYETD. BOIOCHAGKEHNS, 4 TAKKE B CIYHAC CANOCTOTENBHOTD
TPOIBOICTAY HEIOIINTEASN KONMYIATEHOR YEAYTH 10 FOPAYENY BOA0CHGACHILO (pH OTeyTETON

TPATHIORINHOFD. FOPAYETO ROAOCHAGACHIS) € HETOTKIORANHEM OGOPYAORANI, BXOTAILETO B COETaR

OBUETO WYUIECTB COBCTREHHMNKOB FIONLICHIHH B MHOTOKBIPTHPHOM AONE;

2) HATIHE LEHTPATIORSHNOFD FOPAETD BOAOCHAGACHIA PCATOTATIETES TOTHKO B KATETOPHAX
X noMeuEIiH, YR B YT 1-5 1 16 TGS

3. HopwaTin mOTPEGACNNN KOMMYWATLNON YEAYTH BOL00TBEENS

1) HOPMATHR. OTPEGACIA KoMMYHATHOT YCAYTH BOIOOTHEACHI MPINEHACTSA TOTLKO IpH
AT UEHTPABORHHOT BOIOOTOCACHINS M He IDHISHAETES 1A KATErOpU XIIMX NONEUICHNR
HEHTPATIORaNNAN BOIOOTRECHNEN (BMIPEGHAN 1N, CEnTIN)
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‘OGULETO IYILCCTRA COBCTREHHIKOR TIOMCLICHIT B MHOTOKBIPTHPHOM A0NE;

2) HATHSIE EHTPATIOBIANORO FOPAYETD BOAOCHAGACIIA TIPSATIOTAISTER TOTHKO B KATETOPHAX
X0 oweweH, Yk B IYHKT 1-5 1 16 TAGHIS.

3. HopMaThR HOTPCGACHNH KoMMYNATLOH YEAYTH BOT00TREIEHNS;

1) HOPNATHR. TOTpEGACHIA KOMMYHATLHOTE YCAYTH BOIOOTBEACHI MDINEHACTER. TOTWKO i
AT LEHTPAIOBANOTO BOTOGTOCACHIHS H He IPUNSHIETES 118 KATErOpHH XIUTHIX ONEUICHH ¢
HCUCHTPATI0RANAN BOI00TBECHHEN (BHITPEGHAA AN, CENTHK)

2) HATINE  UCHTPATIOORIHHORD BOA0OTEEAENNA TPEAIOTATACTEN TOTKKD B KATETOPISX AIWTHX
owemmenl, ykasam B mywerax 1-12 16 TaGHIL

4. Tipw pacicTe PIMEPa TS 30 KONNYHATHE YCITH, IPEIOCTARTEHNHE NOTPEGHTEARM B
AT TONEUEHIAX B OGUEKMTIN. (KONMYMATBHLLX. KBIPTHPAX) KOPWIOPHOTO, FOCTHHWHOTO
COKIONNOTO THIY (¢ WATHWHOM WO STEAZX OBWIX KYXOMS, TYAIETOB WIH GAOKOB AYICBX),
TPINEHRIOT HOPNATHE YTBEPAIENHHE MYNKTOM 16 TaG s

5. Tlpu pacieTe PINEpa MAATH 30 KONMYIATHIHE YEAYTH, MDEIOSTARICHIbIE NOTPEOHTETAN B
RO OMCULCHASX B OBUEAITIAX (KOMMYHATSHHX KBIPTHPAX) KRAPTHPHOTO THIA, FPHNENRIOTES
OpNETHBL) yToEpIEHIIE MYNKTANI 1-15 TaGTMLL
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Приложение 4. Графическое изображение сетей водоснабжения города Маркс
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Рисунок 3 - Графическое изображение сетей водоснабжения города Маркс
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